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324/22-АСКУЭ Автоматизированная система учета потребления электроэнергии

324/22-АСКУТВ Автоматизированная система учета потребления тепла, ХВС и ГВС

324/22-АТМ Автоматизация и диспетчеризация ИТП

324/22-АСУД Автоматизация и диспетчеризация управления инженерными системами

324/22-АПМ Система оповещения и управления эвакуацией. Противопожарная автоматика

324/22-СОТ Система охранного телевидения

324/22-СВБД Система домофонной связи

324/22-СС Сети связи, внутренние системы, радиофиксация, телевидение, интернет, телефон

324/22-ЭГ Молниезащита и заземление

324/22-ЭОМ.ИТП Электрооборудование и электроосвещение ИТП

324/22-ЭОМ2 Электроосвещение, силовое электрооборудование. Автостоянка

324/22-ЭОМ1 Электроосвещение, силовое электрооборудование

324/22-ИТП ИТП, тепломеханическая часть

324/22-ВК4 Внутренние сети водоотведения

324/22-ВК3 Насосная станция

324/22-ВК2
Автоматическое пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод
автостоянки

324/22-ВК1 Внутренние сети водоснабжения и внутренний противопожарный водопровод

324/22-ОВ.О Отопление и теплоснабжение

324/22-ОВ.В Вентиляция и противодымная защита

324/22-ГП Генеральный план

324/22-АР-6.2
Архитектурные решения. Задание на разработку фасадов, схема фасадов и входных
групп. Автостоянка

324/22-АР-6.1
Архитектурные решения. Задание на разработку фасадов, схема фасадов и входных
групп. Секции 1,2,3,4

324/22-АР-5.2
Архитектурные решения кровли, сводный план кровли. Кладочные планы,
маркировачные планы, сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки кровли.
Автостоянка

324/22-АР-5.1
Архитектурные решения кровли, сводный план кровли. Кладочные планы,
маркировачные планы, сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки кровли.
Секции 1,2,3,4

324/22-АР-4.1
Архитектурные решения с 11-го по 25-ый этажи. Кладочные планы, маркировачные
планы, сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки. Секции 1,2,3,4

324/22-АР-3.2
Архитектурные решения с 3-го по 9-ый этажи. Кладочные планы, маркировачные
планы, сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки. Автостоянка

324/22-АР-2.2
Архитектурные решения 1-го, 2-го этажей. Кладочные планы, маркировачные планы,
сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки. Автостоянка

324/22-АР-3.1
Архитектурные решения с 3-го по 10-ый этажи. Кладочные планы, маркировачные
планы, сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки. Секции 1,2,3,4

324/22-АР-2.1
Архитектурные решения 1-го, 2-го этажей. Кладочные планы, маркировачные планы,
сечения, узлы, спецификации, ведомости отделки. Секции 1,2,3,4

324/22-АР-1
Архитектурные решения ниже отм. 0,000. Кладочные планы, маркировачные планы,
спецификации, ведомости отделки. Секции 1,2,3,4, автостоянка

324/22-КМ Навесы, лестницы

324/22-КЖ-5 Монолитные ж/б контрукции 25-ый этаж и покрытия, секции 1,2,3,4

324/22-КЖ-4 Монолитные ж/б контрукции (лестницы)

324/22-КЖ-3 Монолитные ж/б контрукции с 11-го по 24-ый этаж, секции 1,2,3,4

324/22-КЖ-2.2 Монолитные ж/б контрукции с 3-го по 9-ый этаж, покрытие, автостоянка

324/22-КЖ-2.1 Монолитные ж/б контрукции с 3-го по 10-ый этаж, секции 1,2,3,4

324/22-КЖ-1.2 Монолитные ж/б контрукции 1-го и 2-го этажей, автостоянка

324/22-КЖ-1.1 Монолитные ж/б контрукции 1-го и 2-го этажей, секции 1,2,3,4

324/22-КЖ-0.2 Монолитные ж/б контрукции тех.подполья. Секция 1,2,3,4, автостоянка

324/22-КЖ-0.1 Монолитные ж/б конструкции фундаментов. Секция 1,2,3,4, автостоянка

324/22-АР-0.1 Разбивка осей жилого комплекса

Обзначение Наименование Примечание Лист Наименование Примечания

1.1 Общие данные

1.2 Общие данные

1.3 Кладочный план -1го этажа на отм.-2.700. Фрагменты 6А-6А, 6В-6В, 6Г-6Г

1.4 Маркировочный план -1го этажа на отм. -2.700. Ведомость отверстий

1.5 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Узлы 03, 04

1.6 Фрагменты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Сечения 1А-1А, 1Б-1Б, 2А-2А, 2Б-2Б

1.7 Фрагменты 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Сечения 3А-3А, 3Б-3Б, 4А-4А, 4Б-4Б

1.8 Фрагменты 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Сечения 5А-5А, 5Б-5Б, 6А-6А, 6Б-6Б

1.9 Узлы 01, 02 (цоколь, фундамент)

1.10 Узлы. Сечения

1.11 Ведомость типов стен

1.12 Ведомость отделки помещений. Ведомость полов.

1.13 Спецификация заполнения дверных проемов. Ведомость металлических ограждений и лестниц

4 Верхняя отметка м 80,05

3 Строительный объем мł 159319,6

2 Общая площадь здания м˛ 51140,5

1 Площадь застройки м˛ 2794,3

№ Наименование Ед. изм. Кол-во

ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона -

ГОСТ 6787-90 Плитки керамические для полов -

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатанные равнополочные. Сортамент -

ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные -

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камни керамические -

Обзначение Наименование Примечание

1.13 Ведомость металлических ограждений и лестниц

1.13 Спецификация заполнения дверных проемов

1.12 Ведомость отделки полов

1.12 Ведомость отделки помещений

1.11 Ведомость типов стен

1.10 Экспликация материалов и элементов крепления к узлам 05, 06, 07, 08, 09, 10

1.8 Экспликация материалов и элементов крепления к узлу 6*

1.8 Спецификация элементов ограждения ОГ-1

1.7 Спецификация элементов ограждения ОГ-1

1.6 Спецификация элементов ограждения ОГ-1

1.5 Экспликация материалов и элементов крепления к узлам 01, 02, 03, 04

1.4 Ведомость отверстий в стенах и перегородках

1.4 Экспликация помещений технического этажа

Лист Наименование Примечание

10 Дренажная мембрана Плантергео 1 слой м2 1929,5

9 Техноэласт ЭПП 2 слоя, клей Bitumast( для теплоизоляции) м2 2471,8

8 Газобетонные блоки D500 М150 ГОСТ 31360-2007 _ 250мм м3 5,9

7 Газобетонные блоки D500 М150 ГОСТ 31360-2007 _ 200мм м3 8,6

6 Засыпка керамзит м3 79,8

5 Кирпич М100 ГОСТ 530-2012 _ 120мм (цоколь) м3 12,2

4 Кирпич М100 ГОСТ 530-2012 _ 120мм (ВС) м3 90,2

3 Цоколь - гранит Дымовский 600х300х30 м3 6,8

2 Утеплитель - экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON SOLID 500 (50 мм) м3 23,9

1 Утеплитель - экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON SOLID 500 (100 мм... м3 84

Поз. Наименование Ед.изм. Кол-во

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР-1

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
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Общие данные (начало)

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13

03.23

03.23

03.23
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Абонитова

Р 2

Общие данные (продолжение)

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13

03.23

03.23

03.23

-Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (в ред. от 31.07.2018);
-Приказ Росстандарта от от 14 июля 2020 года № 1190 «ООб утверждении Перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», все пункты;
-ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации»;
-ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, 
изделий и материалов (с Поправкой)»;
-ПУЭ (действующие отдельные разделы и главы седьмого издания и действующие разделы и главы шестого
издания);
-ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие
требования к
выполнению (с Поправкой)»;
-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
-СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с
Изменениями N 1, 2)»;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
-СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с
Изменением N 1);
-СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» (СП 54.13330.2011 в части пунктов, указанных в
Постановлении правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521);
-СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;
-СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;
-СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», пункты 3.22, 3.103, 3.104, 3.105 и 3.106.
-СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

ОД_Ведомость прилагаемых материалов раздела АСКУЭ

Номер тома Имя листа Примечание

324/22-АСКУЭ.КЖ Кабельный журнал

324/22-АСКУЭ.СО Спецификация оборудования и изделий

324/22-АСКУЭ.КЖ.Т Таблица счётчиков надземная часть

324/22-АСКУЭ.КЖ.Т Таблица счётчиков подземная часть

ОД_Ведомость рабочих чертежей раздела АСКУЭ

Номер
листа

Имя листа
Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Структурная схема АСКУЭ

5 Типовая схема соединений

6 Спецификация шкафа ШУСПД-Э-1

7 Шкаф ШУСПД-Э-1. Компоновочная схема.

8 Шкаф ШУСПД-Э-1. Принципиальная схема.

9 Шкаф ШУСПД-Э-1. Схема внешних подключений.

10 План сети. -1 этаж.

11 План сети. 1 этаж.

12 План сети. 2-10 этажи.

13 План сети. 11-25 этажи.

14 Крепление антенны на фасаде

15 Схема расположения счетчиков в УЭРМ.

16 Задание на электроподключение

1. Общие данные.
Рабочая документация разработана на основании:
-Федеральный Закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с
изм. на 02.07.2013);
-Постановление Правительства РФ от от 28 мая 2021 года № 815 “Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 
985";
-Приказ Росстандарта от от 2 апреля 2020 года № 687 «Об утверждении перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», все
пункты;

2. Описание системы.
Проектом предусматривается автоматизация :
- измерение объемов поставки коммунальных ресурсов и предоставления коммунальных услуг;
- автоматический контроль работоспособности приборов учета;
- регистрация и хранение результатов измерений и контроля , передача данных в компоненты
системы и в смежные системы ;
- обработка данных , вывод данных на носитель , отображение данных на дисплей.
Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов выполнена на базе системы
УСПД «ПУЛЬСАР » компании ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН ».
В качестве домового концентратора в проекте применяется УСПД «ПУЛЬСАР» предназначенный для применения в
составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов . УСПД реализует следующие
функции :
- прием измерительной информации от счетчиков (осуществляется опрос счетчиков по протоколу
RS-485;
- автоматическое накопление , хранение и передачу информации на верхний уровень ;
- объединение в сеть с другими УСПД;
- автоматическая выработка системного времени ;
- автоматическая коррекцию /синхронизацию времени с временем верхнего уровня .
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Общие данные (окончание)

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
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Все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти УСПД. Емкость архивирования
информации в УСПД: часовые архивы 1632 ч, суточные 360 сут., месячные 48 мес., внештатные
ситуации 48 мес.
УСПД «ПУЛЬСАР » размещается в щитах ШУСПД. Так же щит ШУСПД осуществляется

распределение питания =12 В для питания сетевых интерфейсов счетчиков .
Установку и монтаж счетчиков выполнять в соответствии с комплектом марки "ЭОМ". Заказ
счетчиков осуществлять в соответствии со спецификациями и сметами комплекта марки "ЭОМ"
Линии связи выполняются кабелями марки МКЭШВнг (А)-HF и КВПЭфнг (А)-LS-5е, которые

прокладываются в коробах , металлических лотках и ПВХ трубах . В стояках кабель вести в ПВХ
гофрированных трубах , на -1 этаже вести трассы по металлическим лоткам , в коридорах за
фальшпотолком в ПВХ гофре. Трассы контрольно -измерительных цепей и цепей питания прокладываются
в раздельных коробах , либо в одном коробе с разделительной перегородкой.
Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим альбомом , заводской технической документацией

на оборудование и инструкцией по эксплуатации фирмы-поставщика оборудования .Все металлические нетоковедущие
части электрического оборудования , приборов, аппаратов и щитов заземляются согласно ПУЭ. Для наладки
устройства сбора и передачи данных «Пульсар » использовать программный комплекс «Пульсар » ООО НПП
«ТЕПЛОВОДОХРАН ».

3. Монтаж оборудования и кабельных трасс.
Оборудование монтируется в настенных навесных металлических шкафах. Установку и монтаж счетчиков выполнять
в соответствии с комплектом марки "ЭОМ". Заказ счетчиков осуществлять в соответствии со спецификациями и
сметами комплекта марки "ЭОМ". Распределительную сеть АСКУЭ прокладывать в соответствии с СП 133.13330.2016: 
линия интерфейса RS-485 в нишах СС и до ниши ЭОМ выполняется кабелем  МКЭШВнг(А)-HF 2х2х1,0, транзитные линии
через пожарный отсек от помещения СС до первой ответвительной коробки, находящейся в обслуживающем пожарном
отсеке, выполняются кабелем МКЭШВнг(А)-FRHF 2х2х1,0.
Лоток металлический предусмотрен в спецификации раздела "СЗУ". Трассы контрольно-измерительных цепей и цепей
питания прокладываются в отдельных гофротрубах. Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим
альбомом, заводской технической документацией на оборудование и инструкцией по эксплуатации фирмы-поставщика
оборудования. Все металлические нетоковедущие части электрического оборудования, приборов, аппаратов и щитов
заземляются согласно ПУЭ. Заделать места прохождения закладных через стены, перекрытия составом с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данной конструкции (мастикой МГКП или аналогичной).

4.3 Программирование УСПД:
а. Привязка сетевого адреса - 192.168.127.1. 
б. Коррекция часов: производится через веб интерфейс. 
в. Режимы индикации: 2 светодиода.
г. Меры безопасности при проведении монтажных работ: Подключение интерфейсных линий УСПД производить
при отключенном питании сети. 

4.4 Методика проверки приборов учета (ПО), позволяющую проводить групповой опрос многотарифных
электросчетчиков на объекте: 
- С помощью бесплатного сервесного ПО "Конфигуратор УМ" 
- В главном меню программы "Конфигуратор УМ" выбрать: 1) "Настройки" - COM порт; 2) "Тип
оборудования" - ...; 3) "Тип подключения" - RS-232 или TCP; 4) нажать "Соединить". 5) После установки
соединения заполняется таблица счетчиков и из нее можно выбирать счетчик для чтения показаний. 
Чтение показаний приборов учета осуществляется в главном окне на вкладке «Данные». Для УСПД доступно
чтение показаний: − Текущие; - На начало суток; − За сутки; − На начало месяца; − За месяц.

В качестве домового концентратора в проекте применяется УСПД «ПУЛЬСАР» предназначенный для
применения в составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов . УСПД
реализует следующие функции :
- прием измерительной информации от счетчиков (осуществляется опрос счетчиков по протоколу
RS-485;
- автоматическое накопление , хранение и передачу информации на верхний уровень ;
- объединение в сеть с другими УСПД;
- автоматическая выработка системного времени ;
- автоматическая коррекцию /синхронизацию времени с временем верхнего уровня .
Все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти УСПД. Емкость архивирования
информации в УСПД: часовые архивы 1632 ч, суточные 360 сут., месячные 48 мес., внештатные
ситуации 48 мес.

4. Инструкция по монтажу счетчиков.
а. Настроить перед запуском (изменение сетевого адреса и пароля счетчика)
б. Подключить цепи напряжения и тока
с. Опломбировать

4.1 Инструкция по монтажу устройства сбора и передачи данных(УСПД):
а. Разместить
б. Подготовить к работе: переключение перемычек резисторов-терминаторов; подключение кабелей RS-485, 
Ethernet, антенны GSM/GPRS модема
с. Первоначально настроить.

4.2 Инструкция по программированию счетчика:
а. Привязать сетевой адрес - по умолчанию адрес соответствует серийному номеру счетчика.
б. Скорректировать тарифы: В сутках тариф может быть изменен до 16 раз. Каждая смена тарифа
характеризуется временем начала(например 01:00) и номером тарифа(например Т1).
в. Скорректировать часы: Для синхронизации текущего времени счетчика со временем ПК нажать кнопку
«Установка» через наладочное программное обеспечение "Конфигуратор" фирмы Инкотекс или через
наладочное программное обеспечение "deviceAdjuster" фирмы Тепловодохран. ПО "deviceAdjuster" фирмы
Тепловодохран позволяет установить время для всех выбранных счетчиков одновременно (через УСПД). 
Режимы индикации: режим автоматической смены информации по циклу (циклическая индикация); ручной режим
смены информации с помощью электронной сенсорной кнопки, находящейся на лицевой панели счетчика в
районе оптопорта. 
г. Меры безопасности при проведении монтажных работ: Подключение интерфейсных линий к счетчику -
счетчик полностью обесточить. 



-1 этаж

Э1.1

10 этаж

2 этаж

1 этаж
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Шахта СС
секция 2

WH
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A,B,C

ВП1

1 шт.

ВП2

WH
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A,B,C

РП1

1 шт.

WH
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A,B,C

РП2

1 шт.

РП3 ППУ

WH
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A,B,C

1 шт.

ВРУ медецинских учреждений (пом. 4115)

WH

230

A,B,C

ВП1

1 шт.

ВП2

WH

230

A,B,C

РП1

1 шт.

WH

230
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1 шт.

РП3
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1 шт.
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1 шт.
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1 шт.
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WH
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5 шт.
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4 шт.
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1 шт.
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1 шт.
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WH
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A,B,C

1 шт.

WH
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A,B,C

1 шт.

WH

230

A,B,C

ВП1

1 шт.

ВП2

WH

230

A,B,C

РП1

1 шт.

WH

230

A,B,C

1 шт.

ВРУ ИТП (пом. 4103)

WH

230

A,B,C

ВП1

1 шт.

ВП2

WH

230

A,B,C

РП1

1 шт.

WH

230

A,B,C

РП2

1 шт.

ВРУ автостоянки (пом. 4104)

ППУ

ППУ

Диспетчерская

АРМ

220V (См. раздел СТ26/01-22-ЭОМ1)

Секция 5

ШУСПД-1

Шкаф СКС

Помещение СС

КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (L= 114м)

Учтено в проекте СТ26/01-22-СС

220V (См. раздел 324/22-ЭОМ2)

Э5.1

Э6.1

Э7.1

G1

G1

Э1 Э2

Э4
Э3

Э3

Э2

Шкаф
ТС  

Wh

234

А,В,С
-Счетчик расхода электроэнергии
трехфазный "Меркурий 234 ART-01PQRSIN"
(см. раздел "ЭОМ")

Условные обозначения:

-Коробка распаячная "EKF КМР-040-038"

Группа кабелей RS-485 для подключения
счетчиков:
МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0-в паркинге
МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0-в жилье

-PTK-LAN U/UTP cat 5E PVC

-автоматизированное рабочее место с
программным обеспечением ИАСКУЭ Пульсар (324/22-АСКУВТ)

-коммутатор (Учтено в проекте 324/22-СС) 

-патч-панель с разъемами RJ-45 (Учтено в проекте
324/22-СС)

-розетка RJ-45 (Учтено в проекте 324/22-СС)

- антенна для GSM

- кабель коаксиальный
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Структурная схема АСКУЭ
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Спецификация шкафа ШУСПД-Э-1
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Спецификация шкафа "ШУСПД-1"

Позиция Наименование Кол-во Примечание

* Аккумуляторный отсек под один аккумутлятор 12В 7Ач 1

- Концевой ограничитель 5,2 мм для DIN-рейки 35мм/NSYTR/ 20

G1 Источник питания 15В 3А/ИП-15-60 1

GB1 Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В 7А*ч/DT 1207/ 1

QF1 Автоматический выключатель/PL6-C2/1/ 1

S1 Модуль Бесперебойного Питания 12В/ 1

XS1 Розетка на DIN-рейку/DIN 2П+T 16A 250В/ 1

XT1.. XT7 Проходная клемма/Phoenix Contact ST 2.5/ 37

А1 УСПД «Пульсар» модель 2, 7хRS-485; Ethernet; GSM 1

Шкаф Шкаф распределительный/ (600х800х250мм)/ 1

под FU1..
FU2

Клеммы для плавкой вставки 5х20мм/ST 4-HESI (5x20)/ 2

-- Короб перфорированный 40х40 5

А2, A3 Повторитель RS-485 2
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Шкаф ШУСПД-Э-1. Компоновочная схема.
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QF1 (Автоматический выключатель
"Acti 9 iC60N A9F74102 C2А/1п/ 6,0 кА" Shneider Electric)
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4099

Помещение СС
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Насосная, водомерный узел
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Подъём Э2 на 1 этаж
по шахте СС

Подъём Э1 на 1 этаж
по шахте СС

Подъём Э3 на 1 этаж
по шахте СС

Подъём Э4 на 1 этаж
по шахте СС

Подъём G1 с -1 этажа
по шахте СС
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Примечание:

1. Кабель прокладывать в ПВХ гофрированной трубе ф25мм. 
2. ПВХ гофротрубу прокладывать:
- между помещениями Электрощитовых - часть трассы в лотке СС, часть по потолку и стенам;
- между шахтами СС - в лотке СС (раздел СТ26/01-22-СЗУ0);
- от шахты СС до пом. Электрощитовой - в лотке СС (раздел СТ26/01-22-СЗУ0); часть по
потолку и стенам;
-в помещениях СС часть трассы в лотке СС, часть по потолку и стенам;
3. Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить согласно строительным нормам и
правилам СП77.13330.2016 и СП 76.13330.2016. Точное место установки оборудования уточнить при
монтаже по месту.
4. Отверстия в стенах сверлить (пробивать) при прокладке труб по месту. Диаметр отверстия
должен превышать диаметр трубы не менее чем на 10 мм.
5. Отверстия диаметром до 50 мм сверлить, размером более 50 мм пробивать. Герметизацию
отверстий при прокладке труб и труб после протяжки кабелей в них осуществлять в
соответствии с СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85", п.6.4.1.25.
6. Для исключения наводок от электросети, прокладку линий выполнить на расстоянии не менее
0,5м от силовых кабельных трасс.
7. При монтаже кабеля не допускается разрыв защитного экрана. Кабели увязать в жгут и
закрепить в слаботочной нише СС и в шкафах УЭРМ.
8. Кабели должны иметь маркировку в начале и конце трасс (лотков, коробов) в пределах
одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их - к
электрооборудованию. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее
ответвлениях.
9. Маркировка выполняется в соответствии с п.6.4.8, 6.3.8 СП 76.13330.2016.
10. Схема прокладки кабелей показана условно, монтаж кабеля выполнить с учетом
особенностей помещений. Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Условные обозначения:

- коробка распаечная

- линия RS-485

- Коаксиальный кабель Hyperline COAX-RG6-100 RG-6

- счётчик электроэнергии   
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Экспликация помещений -1 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

4099 Помещение СС 10.8 м²

4101 Тех. помещение транзита и инженерных
коммуникаций

176.3 м²

4102 Насосная, водомерный узел 133.3 м²

4103 ИТП 202.4 м²

4104 ВРУ автостоянки 16.2 м²

4107 Помещение СС 11.0 м²

4109 ВРУ офисов 13.1 м²

4110 Помещение СС 8.0 м²

4111 Помещение СС 8.0 м²

4114 ВРУ жилой части 16.5 м²

4115 ВРУ медицинских учреждений 17.2 м²

4116 Помещение СС 12.2 м²

4117 Тех. помещение транзита и инженерных
коммуникаций

356.1 м²

4118 Тех. помещение транзита и инженерных
коммуникаций

291.7 м²

4120 Лестничная клетка 12.8 м²

4121 Лестничная клетка 12.8 м²

4122 Лестничная клетка 12.8 м²

4123 Лестничная клетка 33.5 м²

4124 Лестничная клетка 12.1 м²

4137 Тех. помещение транзита и инженерных
коммуникаций

217.6 м²

4138 Тех. помещение транзита и инженерных
коммуникаций

305.9 м²

4142 Кладовая службы безопасности 20.6 м²

4143 Кладовая службы эксплуатации 20.6 м²

4144 Хранение уборочного инвентаря 20.6 м²

4145 ВРУ жилой части 18.2 м²

Итого площадь помещений на этаже: 1960.1 м²
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коммуникаций секции

4135

Транзиты инженерных
коммуникаций секции

4136

Кафе

4139

Лестничная клетка

4140

Лестничная клетка

4141

Лестничная клетка

4146

Лестничная клетка

4147

Помещение персонала

4148

Смотровая

4149

Холл

4150

Гардероб персонала

4151

Санузел

4152

Процедурная

4153

Перевязочная

4154

Помещение временного
хранения медицинских

отходов

4155

ПУИ

4157

Лестничная клетка

4162

Книжный магазин

АРМ
Подъём G1 с -1 этажа
по шахте СС

Примечание: 

1. Кабель прокладывать в ПВХ гофрированной трубе ф25мм. 
2. ПВХ гофротрубу прокладывать:
- между шахтами СС - в лотке СС
- Ввод в нишу к счетчикам осуществить через ПНД тубу
диаметром 25 мм. Монтаж осуществить за фальш потолком;
3. Кабельные линии (информационные кабели) между этажами проложить в нише СС. От шкафа
УЭРМ до ниши СС - по перекрытию в гофротрубе диам. 25мм. за подвесным потолком в
соответствии с
п.6.3.2 СП 76.13330.2016.
4. Отверстия в стенах сверлить (пробивать) при прокладке труб по месту. Диаметр отверстия
должен превышать диаметр трубы не менее чем на 10 мм.
5. Отверстия диаметром до 50 мм сверлить, размером более 50 мм пробивать. Герметизацию
отверстий при прокладке труб и труб после протяжки кабелей в них осуществлять в
соответствии с СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85", п.6.4.1.25.
6. Для исключения наводок от электросети, прокладку линий  выполнить на расстоянии не
менее 0,5м от силовых кабельных трасс.
7. При монтаже кабеля не допускается разрыв защитного экрана. Кабели увязать в жгут и
закрепить в слаботочной нише СС и в шкафах УЭРМ.
8. Кабели должны иметь маркировку в начале и конце трасс (лотков, коробов) в пределах
одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их - к
электрооборудованию. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее
ответвлениях.
9. Маркировка выполняется в соответствии с п.6.4.8, 6.3.8 СП 76.13330.2016.
10. Схема прокладки кабелей показана условно, монтаж кабеля выполнить с учетом
особенностей помещений. Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Условные обозначения:

- коробка распаечная

- линия RS-485

- счётчик электроэнергии   
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Р 11

План сети. 1 этаж.

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13

03.23

03.23

03.23

Экспликация помещений 1 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

612 Тамбур 3.9 м²

613 Тамбур 5.1 м²

614 Вестибюль 21.9 м²

4126 Лестничная клетка 6.1 м²

4130 Транзиты инженерных коммуникаций секции 14.0 м²

4132 Транзиты инженерных коммуникаций секции 16.7 м²

4134 Транзиты инженерных коммуникаций секции 13.2 м²

4135 Транзиты инженерных коммуникаций секции 12.7 м²

4139 Лестничная клетка 6.1 м²

4140 Лестничная клетка 6.1 м²

4141 Лестничная клетка 6.1 м²

4157 Лестничная клетка 7.3 м²

Итого площадь общественных помещений жилой зоны на
этаже:

312.3 м²

615 Кабинет врача 14.8 м²

4147 Помещение персонала 12.6 м²

4148 Смотровая 23.9 м²

4149 Холл 48.2 м²

4150 Гардероб персонала 8.1 м²

4151 Санузел 4.2 м²

4152 Процедурная 14.9 м²

4153 Перевязочная 15.1 м²

4154 Помещение временного хранения медицинских
отходов

4.6 м²

4155 ПУИ 3.3 м²

Итого площадь медицинского учреждения на этаже: 149.6 м²

578 Мини-офис 48.0 м²

580 Кафе 102.9 м²

581 Аптека 41.2 м²

584 Офис 125.8 м²

588 Спортивный зал 204.7 м²

605 Магазин 109.9 м²

4131 Мини-офис 11.6 м²

4133 Магазин детской одежды 63.3 м²

4136 Кафе 85.5 м²

4162 Книжный магазин 83.5 м²

Итого площадь встроенных нежилых помещений
общественно-бытового назначения на этаже:

876.5 м²

Экспликация помещений 1 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

2245 Помещение автостоянки 68.5 м²

2247 Тамбур 12.4 м²

2248 Лифтовый холл 5.5 м²

2287 Помещение охраны 15.9 м²

2288 Лестничная клетка 6.8 м²

2290 Помещение автостоянки 59.6 м²

2291 Помещение автостоянки 59.6 м²

2292 Помещение автостоянки 58.9 м²

2293 Помещение автостоянки 78.3 м²

4146 Лестничная клетка 6.4 м²

4158 Рампа 72.2 м²

4166 Помещение автостоянки 86.4 м²

4164 Помещение автостоянки 20.9 м²

Итого помещения автостоянки на этаже: 551.5 м²

570 Тамбур 6.7 м²

571 Тамбур 3.5 м²

572 КУИ 2.9 м²

573 С/у 3.2 м²

574 Вестибюль 28.4 м²

576 Лифтовый холл 12.7 м²

577 Лестничная клетка 7.1 м²

586 Тамбур 3.9 м²

587 Тамбур 5.3 м²

589 КУИ 4.0 м²

590 Вестибюль 16.8 м²

591 С/у 4.2 м²

593 Лифтовый холл 12.7 м²

594 Лестничная клетка 7.3 м²

597 С/у 2.2 м²

598 КУИ 2.4 м²

599 Тамбур 6.7 м²

600 Тамбур 7.3 м²

601 Вестибюль 15.4 м²

603 Лифтовый холл 12.7 м²

607 Лифтовый холл 12.7 м²

608 Лестничная клетка 7.3 м²

610 С/у 3.3 м²

611 КУИ 4.0 м²
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...
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...

Подъём Э4.1 на 25 этаж
по шахте СС

Подъём Э4.1 с 1 этажа
по шахте СС

652

Кухня

653

Спальня 654

Спальня

655

Санузел

656

Санузел

657

Гостиная

658

Спальня

659

Кухня

660

Гардеробная

661

Прихожая

662

Санузел

663

Прихожая

665

Санузел

668

Лестничная клетка

669

Лифтовый холл

670

Тамбур

671

Коридор

672

Кухня673

Спальня

674

Кладовая

675

Санузел

676

Санузел

677

Спальня

678

Прихожая

679

Кладовая

681

Прихожая

682

Санузел

683

Гостиная
685

Кухня

686

Санузел

687

Прихожая

688

Кухня

689

Гостиная

691

Лестничная клетка

692

Тамбур

693

Лифтовый холл

694

Коридор

695

Санузел

696

Кухня

697

Спальня

698

Прихожая

699

Санузел

700

Коридор

701

Спальня

702

Гардеробная

703

Спальня

706

Санузел

707

Спальня

708

Спальня

709

Прихожая

710

Кухня

711

Санузел

713

Санузел

714

Прихожая

715

Гардеробная

716

Кухня

717

Спальня

719

Гардеробная

720

Прихожая

721

Санузел

722

Кухня

723

Спальня

725

Гостиная

726

Прихожая

727

Санузел

729

Кухня

730

Спальня

731

Санузел

732

Коридор

733

Спальня

734

Спальня

735

Лестничная клетка

736

Тамбур

737

Лифтовый холл

738

Коридор

740

Кухня
741

Спальня

742

Спальня

743

Санузел

744

Спальня

745

Гардеробная

746

Прихожая

747

Санузел

749

Прихожая

750

Санузел

751

Кухня

752

Спальня

753

Кладовая

755

Гостиная

756

Санузел

757

Прихожая

758

Кладовая

759

Спальня

760

Гостиная
762

Кухня 763

Спальня

764

Санузел

765

Санузел

766

Гардеробная

767

Спальня

768

Кухня

769

Прихожая
770

Кладовая

772

Лестничная клетка

773

Тамбур

774

Лифтовый холл

775

Коридор

776

Кухня

777

Спальня

778

Гардеробная

779

Санузел

780

Санузел

781

Спальня

782

Прихожая

783

Кладовая

785

Санузел

786

Прихожая

787

Гардеробная

788

Спальня

789

Кухня

790

Кухня

791

Санузел 792

Прихожая

793

Спальня
796

Спальня

797

Санузел

798

Санузел

799

Кладовая

800

Прихожая
801

Кладовая

802

Кухня

803

Спальня

2258

Лифтовый холл

2263

Прихожая

2264

Кухня

2285

Лестничная клетка

Примечание: 

1. Кабель прокладывать в ПВХ гофрированной трубе ф25мм. 
2. ПВХ гофротрубу прокладывать:
- между шахтами СС - в лотке СС
- Ввод в нишу к счетчикам осуществить через ПНД тубу
диаметром 25 мм. Монтаж осуществить за фальш потолком;
3. Кабельные линии (информационные кабели) между этажами проложить в нише СС. От шкафа
УЭРМ до ниши СС - по перекрытию в гофротрубе диам. 25мм. за подвесным потолком в
соответствии с
п.6.3.2 СП 76.13330.2016.
4. Отверстия в стенах сверлить (пробивать) при прокладке труб по месту. Диаметр отверстия
должен превышать диаметр трубы не менее чем на 10 мм.
5. Отверстия диаметром до 50 мм сверлить, размером более 50 мм пробивать. Герметизацию
отверстий при прокладке труб и труб после протяжки кабелей в них осуществлять в
соответствии с СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85", п.6.4.1.25.
6. Для исключения наводок от электросети, прокладку линий  выполнить на расстоянии не
менее 0,5м от силовых кабельных трасс.
7. При монтаже кабеля не допускается разрыв защитного экрана. Кабели увязать в жгут и
закрепить в слаботочной нише СС и в шкафах УЭРМ.
8. Кабели должны иметь маркировку в начале и конце трасс (лотков, коробов) в пределах
одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их - к
электрооборудованию. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее
ответвлениях.
9. Маркировка выполняется в соответствии с п.6.4.8, 6.3.8 СП 76.13330.2016.
10. Схема прокладки кабелей показана условно, монтаж кабеля выполнить с учетом
особенностей помещений. Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Условные обозначения:

- коробка распаечная

- линия RS-485

- счётчик электроэнергии   
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Р 12

План сети. 2-10 этажи.

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13

03.23

03.23

03.23

Экспликация помещений 2 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

717 1-комнатная квартира 13.9 м²

719 1-комнатная квартира 3.5 м²

720 1-комнатная квартира 6.4 м²

721 1-комнатная квартира 5.8 м²

722 1-комнатная квартира 13.7 м²

723 1-комнатная квартира 13.0 м²

725 4-комнатная евро 15.1 м²

726 4-комнатная евро 4.5 м²

727 4-комнатная евро 4.5 м²

729 4-комнатная евро 16.5 м²

730 4-комнатная евро 14.4 м²

731 4-комнатная евро 5.1 м²

732 4-комнатная евро 4.3 м²

733 4-комнатная евро 11.2 м²

734 4-комнатная евро 11.1 м²

740 3-комнатная квартира 15.7 м²

741 3-комнатная квартира 16.2 м²

742 3-комнатная квартира 11.3 м²

743 3-комнатная квартира 5.1 м²

744 3-комнатная квартира 13.3 м²

745 3-комнатная квартира 2.8 м²

746 3-комнатная квартира 9.3 м²

747 3-комнатная квартира 4.4 м²

749 2-комнатная евро 6.6 м²

750 2-комнатная евро 6.7 м²

751 2-комнатная евро 8.3 м²

752 2-комнатная евро 16.4 м²

753 2-комнатная евро 3.7 м²

755 2-комнатная евро 13.8 м²

756 2-комнатная евро 6.2 м²

757 2-комнатная евро 6.6 м²

758 2-комнатная евро 3.3 м²

759 2-комнатная евро 15.7 м²

760 2-комнатная евро 12.8 м²

762 2-комнатная евро 8.1 м²

763 2-комнатная квартира 14.8 м²

764 2-комнатная квартира 3.6 м²

765 2-комнатная квартира 3.6 м²

766 2-комнатная квартира 2.4 м²

767 2-комнатная квартира 12.4 м²

768 2-комнатная квартира 19.2 м²

769 2-комнатная квартира 8.8 м²

770 2-комнатная квартира 2.5 м²

776 2-комнатная квартира 19.4 м²

777 2-комнатная квартира 12.3 м²

778 2-комнатная квартира 2.4 м²

779 2-комнатная квартира 3.6 м²

780 2-комнатная квартира 3.6 м²

781 2-комнатная квартира 14.8 м²

782 2-комнатная квартира 8.7 м²

783 2-комнатная квартира 2.5 м²

785 1-комнатная квартира 5.1 м²

786 1-комнатная квартира 5.2 м²

787 1-комнатная квартира 3.2 м²

788 1-комнатная квартира 13.4 м²

789 1-комнатная квартира 16.6 м²

790 1-комнатная квартира 13.5 м²

791 1-комнатная квартира 6.1 м²

792 1-комнатная квартира 3.6 м²

793 1-комнатная квартира 21.0 м²

796 2-комнатная квартира 14.6 м²

797 2-комнатная квартира 3.7 м²

798 2-комнатная квартира 3.6 м²

799 2-комнатная квартира 1.8 м²

800 2-комнатная квартира 10.2 м²

801 2-комнатная квартира 2.7 м²

802 2-комнатная квартира 18.8 м²

803 2-комнатная квартира 13.6 м²

2263 2-комнатная квартира 10.2 м²

2264 Студия 5.5 м²

Итого площадь квартир на этаже: 1053.7 м²

Экспликация помещений 2 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

2252 Помещение автостоянки 658.1 м²

2258 Лифтовый холл 4.9 м²

2285 Лестничная клетка 14.7 м²

4156 Венткамера приточная автостоянки 82.1 м²

4159 Рампа 106.7 м²

Итого помещения автостоянки на этаже: 866.4 м²

668 Лестничная клетка 16.7 м²

669 Лифтовый холл 12.8 м²

670 Тамбур 3.5 м²

671 Коридор 26.5 м²

691 Лестничная клетка 16.6 м²

692 Тамбур 3.4 м²

693 Лифтовый холл 12.8 м²

694 Коридор 24.2 м²

735 Лестничная клетка 16.7 м²

736 Тамбур 3.5 м²

737 Лифтовый холл 12.8 м²

738 Коридор 26.6 м²

772 Лестничная клетка 16.7 м²

773 Тамбур 3.5 м²

774 Лифтовый холл 12.8 м²

775 Коридор 20.2 м²

Итого площадь мест общего пользования на этаже: 229.0 м²

652 2-комнатная квартира 15.2 м²

653 2-комнатная квартира 14.6 м²

654 2-комнатная квартира 13.2 м²

655 2-комнатная квартира 4.5 м²

656 Студия 4.7 м²

657 Студия 10.5 м²

658 1-комнатная квартира 15.3 м²

659 1-комнатная квартира 14.8 м²

660 1-комнатная квартира 3.7 м²

661 1-комнатная квартира 4.8 м²

662 1-комнатная квартира 6.1 м²

663 Студия 7.1 м²

665 2-комнатная квартира 3.7 м²

672 2-комнатная квартира 19.2 м²

673 2-комнатная квартира 13.2 м²

674 2-комнатная квартира 1.8 м²

675 2-комнатная квартира 3.6 м²

676 2-комнатная квартира 3.7 м²

677 2-комнатная квартира 14.6 м²

678 2-комнатная квартира 8.4 м²

679 2-комнатная квартира 2.6 м²

681 Студия 4.1 м²

682 Студия 5.0 м²

683 Студия 14.6 м²

685 Студия 6.7 м²

686 Студия 5.0 м²

687 Студия 4.1 м²

688 Студия 6.8 м²

689 Студия 14.6 м²

695 3-комнатная квартира 3.3 м²

696 3-комнатная квартира 15.4 м²

697 3-комнатная квартира 12.9 м²

698 3-комнатная квартира 8.8 м²

699 3-комнатная квартира 5.4 м²

700 3-комнатная квартира 6.6 м²

701 3-комнатная квартира 12.2 м²

702 3-комнатная квартира 2.6 м²

703 3-комнатная квартира 13.2 м²

706 2-комнатная квартира 5.0 м²

707 2-комнатная квартира 16.6 м²

708 2-комнатная квартира 16.0 м²

709 2-комнатная квартира 9.1 м²

710 2-комнатная квартира 13.0 м²

711 2-комнатная квартира 3.7 м²

713 1-комнатная квартира 5.8 м²

714 1-комнатная квартира 5.3 м²

715 1-комнатная квартира 3.5 м²

716 1-комнатная квартира 12.5 м²



1

2

3

3/1

4

4/1

5

5/1

6

6/1

7

7/1

8

8/1

А

9

Б

В

Г

10

10/1 11/1 12/1

13

13/1

14 16

17/1 18/1

18

19

20

20/1

21 22 23

21/1 22/1 25/1

25

26

27

27/1

28 29

29/1

30 31

30/1

32

32/1 33 34 36

38

Е

Д

39

Д6

Д5

Д4

Д1

Г5

Д2

Д3

Д7

А1

24/111
В2

В1

А2

Г1

37

3/2

Е3
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12

Е1
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Е4

5 шт....

4 шт.
...

Подъём Э2.1 на 25 этаж
по шахте СС

Подъём Э2.1 с 1 этажа
по шахте СС

Подъём Э1.1 на 25 этаж
по шахте СС

Подъём Э1.1 с 1 этажа
по шахте СС

4 шт.
...

Подъём Э3.1 на 25 этаж
по шахте СС

Подъём Э3.1 с 1 этажа
по шахте СС

7 шт.
...

Подъём Э4.1 на 25 этаж
по шахте СС

Подъём Э4.1 с 1 этажа
по шахте СС

226

Коридор

231

Лестничная клетка

232

Лифтовый холл

233

Тамбур

235

Кухня
236

Спальня

237

Кладовая

238

Санузел

239

Санузел

240

Спальня

241

Прихожая

242

Кладовая

243

Лоджия

244

Прихожая

245

Санузел

246

Гостиная

247

Лоджия

248

Кухня

249

Санузел

250

Прихожая

251

Кухня

252

Гостиная

253

Лоджия

254

Лестничная клетка

255

Тамбур

256

Лифтовый холл

257

Коридор

258

Санузел

259

Кухня

260

Спальня

261

Прихожая

262

Санузел
263

Коридор

264

Спальня

265

Гардеробная

266

Спальня

267

Лоджия

268

Лоджия

269

Санузел

270

Спальня

271

Спальня

272

Прихожая

273

Кухня

274

Санузел

275

Лоджия

276

Санузел

277

Прихожая

278

Гардеробная

279

Кухня

280

Спальня

281

Лоджия

282

Гардеробная

283

Прихожая

284

Санузел 285

Кухня

286

Спальня

287

Лоджия

288

Гостиная

289

Прихожая

290

Санузел

291

Лоджия

292

Кухня

293

Спальня

294

Санузел

295

Коридор

296

Спальня

297

Спальня

298

Лестничная клетка

299

Тамбур

300

Лифтовый холл

301

Коридор

302

Лоджия

303

Кухня

304

Спальня

305

Спальня

306

Санузел

307

Спальня

308

Гардеробная

309

Прихожая

310

Санузел

311

Лоджия

312

Прихожая

313

Санузел

314

Кухня

315

Спальня

316

Кладовая

317

Лоджия

318

Гостиная

319

Санузел 320

Прихожая

321

Кладовая

322

Спальня

323

Гостиная

324

Лоджия

325

Кухня
326

Спальня

327

Санузел

328

Санузел

329

Гардеробная

330

Спальня

331

Кухня

332

Прихожая
333

Кладовая

334

Лоджия

335

Лестничная клетка

336

Тамбур

337

Лифтовый холл

338

Коридор

339

Кухня340

Спальня

341

Гардеробная

342

Санузел

343

Санузел

344

Спальня

345

Прихожая

346

Кладовая

347

Лоджия

348

Санузел

349

Прихожая

350

Гардеробная

351

Спальня

352

Кухня

353

Кухня

354

Санузел

355

Прихожая

356

Спальня

357

Лоджия

358

Лоджия

359

Спальня

360

Санузел

361

Санузел

362

Кладовая

363

Прихожая
364

Кладовая

365

Кухня

366

Спальня

367

Лоджия

824

Спальня

825

Кухня

826

Прихожая

827

Санузел

828

Лоджия

829

Кухня

830

Санузел

831

Прихожая

832

Кладовая

833

Спальня
834

Спальня

835

Гостиная

836

Кухня

837

Санузел838

Прихожая

839

Санузел

840

Прихожая

841

Кухня

842

Гостиная

843

Спальня

844

Лоджия

845

Лоджия

846

Лоджия

847

Гардеробная

2242

Гостиная

Примечание: 

1. Кабель прокладывать в ПВХ гофрированной трубе ф25мм. 
2. ПВХ гофротрубу прокладывать:
- между шахтами СС - в лотке СС
- Ввод в нишу к счетчикам осуществить через ПНД тубу
диаметром 25 мм. Монтаж осуществить за фальш потолком;
3. Кабельные линии (информационные кабели) между этажами проложить в нише СС. От шкафа
УЭРМ до ниши СС - по перекрытию в гофротрубе диам. 25мм. за подвесным потолком в
соответствии с
п.6.3.2 СП 76.13330.2016.
4. Отверстия в стенах сверлить (пробивать) при прокладке труб по месту. Диаметр отверстия
должен превышать диаметр трубы не менее чем на 10 мм.
5. Отверстия диаметром до 50 мм сверлить, размером более 50 мм пробивать. Герметизацию
отверстий при прокладке труб и труб после протяжки кабелей в них осуществлять в
соответствии с СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85", п.6.4.1.25.
6. Для исключения наводок от электросети, прокладку линий  выполнить на расстоянии не
менее 0,5м от силовых кабельных трасс.
7. При монтаже кабеля не допускается разрыв защитного экрана. Кабели увязать в жгут и
закрепить в слаботочной нише СС и в шкафах УЭРМ.
8. Кабели должны иметь маркировку в начале и конце трасс (лотков, коробов) в пределах
одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их - к
электрооборудованию. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее
ответвлениях.
9. Маркировка выполняется в соответствии с п.6.4.8, 6.3.8 СП 76.13330.2016.
10. Схема прокладки кабелей показана условно, монтаж кабеля выполнить с учетом
особенностей помещений. Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Условные обозначения:

- коробка распаечная

- линия RS-485

- счётчик электроэнергии   
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План сети. 11-25 этажи.

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13

03.23

03.23

03.23

Экспликация помещений 11 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

828 1-комнатная квартира 4.0 м²

829 2-комнатная евро 6.2 м²

830 2-комнатная евро 4.3 м²

831 2-комнатная евро 5.7 м²

832 2-комнатная евро 1.6 м²

833 2-комнатная евро 11.7 м²

834 2-комнатная евро 9.4 м²

835 2-комнатная евро 8.2 м²

836 2-комнатная евро 7.4 м²

837 2-комнатная евро 3.4 м²

838 2-комнатная евро 6.4 м²

839 2-комнатная евро 3.9 м²

840 2-комнатная евро 6.6 м²

841 2-комнатная евро 7.8 м²

842 2-комнатная евро 14.6 м²

843 2-комнатная евро 12.6 м²

844 2-комнатная евро 3.5 м²

845 2-комнатная евро 4.2 м²

846 2-комнатная евро 3.9 м²

847 1-комнатная квартира 2.8 м²

2242 2-комнатная евро 7.9 м²

Итого площадь квартир на этаже: 1158.7 м²

Экспликация помещений 11 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

293 4-комнатная евро 14.4 м²

294 4-комнатная евро 4.8 м²

295 4-комнатная евро 4.3 м²

296 4-комнатная евро 11.2 м²

297 4-комнатная евро 11.1 м²

302 3-комнатная квартира 4.2 м²

303 3-комнатная квартира 15.7 м²

304 3-комнатная квартира 16.2 м²

305 3-комнатная квартира 11.3 м²

306 3-комнатная квартира 4.7 м²

307 3-комнатная квартира 13.3 м²

308 3-комнатная квартира 2.8 м²

309 3-комнатная квартира 9.3 м²

310 3-комнатная квартира 3.5 м²

311 3-комнатная квартира 3.1 м²

312 2-комнатная евро 6.6 м²

313 2-комнатная евро 5.3 м²

314 2-комнатная евро 8.3 м²

315 2-комнатная евро 16.4 м²

316 2-комнатная евро 3.7 м²

317 2-комнатная евро 4.0 м²

318 2-комнатная евро 13.8 м²

319 2-комнатная евро 4.9 м²

320 2-комнатная евро 6.6 м²

321 2-комнатная евро 3.3 м²

322 2-комнатная евро 15.7 м²

323 2-комнатная евро 12.8 м²

324 2-комнатная евро 4.0 м²

325 2-комнатная евро 8.1 м²

326 2-комнатная квартира 14.8 м²

327 2-комнатная квартира 3.6 м²

328 2-комнатная квартира 3.2 м²

329 2-комнатная квартира 2.4 м²

330 2-комнатная квартира 12.4 м²

331 2-комнатная квартира 19.2 м²

332 2-комнатная квартира 8.7 м²

333 2-комнатная квартира 2.0 м²

334 2-комнатная квартира 4.2 м²

339 2-комнатная квартира 19.4 м²

340 2-комнатная квартира 12.3 м²

341 2-комнатная квартира 2.4 м²

342 2-комнатная квартира 3.2 м²

343 2-комнатная квартира 3.6 м²

344 2-комнатная квартира 14.8 м²

345 2-комнатная квартира 8.6 м²

346 2-комнатная квартира 2.0 м²

347 2-комнатная квартира 4.2 м²

348 1-комнатная квартира 4.3 м²

349 1-комнатная квартира 5.2 м²

350 1-комнатная квартира 3.2 м²

351 1-комнатная квартира 13.4 м²

352 1-комнатная квартира 16.6 м²

353 1-комнатная квартира 13.5 м²

354 1-комнатная квартира 5.1 м²

355 1-комнатная квартира 3.6 м²

356 1-комнатная квартира 21.0 м²

357 1-комнатная квартира 4.0 м²

358 1-комнатная квартира 4.0 м²

359 2-комнатная квартира 14.6 м²

360 2-комнатная квартира 3.7 м²

361 2-комнатная квартира 3.3 м²

362 2-комнатная квартира 1.8 м²

363 2-комнатная квартира 10.1 м²

364 2-комнатная квартира 2.2 м²

365 2-комнатная квартира 18.8 м²

366 2-комнатная квартира 13.6 м²

367 2-комнатная квартира 4.2 м²

824 1-комнатная квартира 15.3 м²

825 1-комнатная квартира 14.8 м²

826 1-комнатная квартира 5.7 м²

827 1-комнатная квартира 5.2 м²

Экспликация помещений 11 этажа раздела АСКУЭ

Номер Назначение Площадь Примечание

226 Коридор 33.0 м²

231 Лестничная клетка 16.7 м²

232 Лифтовый холл 12.8 м²

233 Тамбур 3.5 м²

254 Лестничная клетка 16.6 м²

255 Тамбур 3.4 м²

256 Лифтовый холл 12.8 м²

257 Коридор 24.2 м²

298 Лестничная клетка 16.7 м²

299 Тамбур 3.5 м²

300 Лифтовый холл 12.8 м²

301 Коридор 26.6 м²

335 Лестничная клетка 16.7 м²

336 Тамбур 3.5 м²

337 Лифтовый холл 12.8 м²

338 Коридор 20.2 м²

Итого площадь мест общего пользования на этаже: 235.5 м²

235 2-комнатная квартира 19.2 м²

236 2-комнатная квартира 13.2 м²

237 2-комнатная квартира 1.8 м²

238 2-комнатная квартира 3.3 м²

239 2-комнатная квартира 3.7 м²

240 2-комнатная квартира 14.6 м²

241 2-комнатная квартира 8.4 м²

242 2-комнатная квартира 2.1 м²

243 2-комнатная квартира 4.2 м²

244 Студия 4.1 м²

245 Студия 4.1 м²

246 Студия 14.6 м²

247 Студия 4.0 м²

248 Студия 6.7 м²

249 Студия 4.1 м²

250 Студия 4.1 м²

251 Студия 6.8 м²

252 Студия 14.6 м²

253 Студия 6.4 м²

258 3-комнатная квартира 2.5 м²

259 3-комнатная квартира 15.4 м²

260 3-комнатная квартира 12.9 м²

261 3-комнатная квартира 8.8 м²

262 3-комнатная квартира 5.1 м²

263 3-комнатная квартира 6.6 м²

264 3-комнатная квартира 12.2 м²

265 3-комнатная квартира 2.6 м²

266 3-комнатная квартира 13.1 м²

267 3-комнатная квартира 4.2 м²

268 3-комнатная квартира 5.2 м²

269 2-комнатная квартира 4.3 м²

270 2-комнатная квартира 16.6 м²

271 2-комнатная квартира 16.0 м²

272 2-комнатная квартира 9.1 м²

273 2-комнатная квартира 13.0 м²

274 2-комнатная квартира 2.3 м²

275 2-комнатная квартира 4.1 м²

276 1-комнатная квартира 5.0 м²

277 1-комнатная квартира 5.3 м²

278 1-комнатная квартира 3.5 м²

279 1-комнатная квартира 12.5 м²

280 1-комнатная квартира 13.9 м²

281 1-комнатная квартира 4.1 м²

282 1-комнатная квартира 3.5 м²

283 1-комнатная квартира 6.4 м²

284 1-комнатная квартира 5.0 м²

285 1-комнатная квартира 13.7 м²

286 1-комнатная квартира 12.9 м²

287 1-комнатная квартира 4.2 м²

288 4-комнатная евро 15.1 м²

289 4-комнатная евро 4.5 м²

290 4-комнатная евро 2.9 м²

291 4-комнатная евро 8.2 м²

292 4-комнатная евро 16.2 м²
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Крепление антенны на фасаде

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13
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 Внешний вид УЭРМ-5, секция 4
(на 7 квартир)
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Схема расположения счетчиков в УЭРМ.
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потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13
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Абонитова
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Задание на электроподключение

324/22-АСКУЭ

Автоматизированнаая система учета
потребления электроэнергии

Вторая очередь строительства.Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями
общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская
обл.,Одинцовский р-он, г.Одинцово, ул.Сосновая, вл.13

03.23

03.23

03.23

Задание на электроподключение

Имя панели
Категория

электроснабжения
Питание Потребляемая мощность, кВт

ШУСПД-1 1 220В,однофазное,
50Гц, TN-C-S

0,5
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       № 

Трасса 

Способ прокладки 

Кабель, провод 

Начало Конец 

По проекту Проложен 

    Марка Кол-во, число, сеч. жил 
Длина, 

м 
Марка Кол-во, число, сеч. жил Длина, м 

 

Э1 
Ниша СС 

1 этаж, секция 1 

Ниша СС 

1 этаж, секция 2 

ПВХ гофра ф20/ 

Открыто в лотке 

(этаж -1) 

МКЭШВнг(А)-HF 

2x2x1,0 

32 

   

Э2 
Ниша СС 

1 этаж, секция 2 

Шкаф ШУСПД.Э-1 

(этаж -1) 

ПВХ гофра ф20/ 

Открыто в лотке 

(этаж -1) 

МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 

11 

   

Э3 
Ниша СС 

1 этаж, секция 3 

Шкаф ШУСПД.Э-1 

(этаж -1) 

ПВХ гофра ф20/ 

Открыто в лотке 

(этаж -1) 

МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 

30 

   

Э4 
Ниша СС 

1 этаж, секция 4 

Ниша СС 

1 этаж, секция 3 

ПВХ гофра ф20/ 

Открыто в лотке 

(этаж -1) 

МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 

29 

   

Э1.1 Счетчики электроэнергии 

2 этаж, секция 1 

Ниша СС 

1 этаж, секция 1 

ПВХ гофра ф20 
МКЭШВнг(А)-HF 

2x2x1,0 
636 

   

Э2.1 Счетчики электроэнергии 

2 этаж, секция 2 

Ниша СС 

1 этаж, секция 2 

ПВХ гофра ф20 МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 
665 

   

Э3.1 Счетчики электроэнергии 

2 этаж, секция 3 

Ниша СС 

1 этаж, секция 3 

ПВХ гофра ф20 МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 
665 

   

Э4.1 Счетчики электроэнергии 

2 этаж, корпус 13.1, секция 4 

Ниша СС 

1 этаж, секция 4 

ПВХ гофра ф20 МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 
636 

   

Э5.1 Счетчики электроэнергии БКФН, 

медучреждения 

(этаж -1) 

Шкаф ШУСПД.Э-1 

 (этаж -1) 

ПВХ гофра ф20 МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 

170 

 

 

 

Э6.1 Счетчики электроэнергии ВРУ 

жилой части, секция 1 

Шкаф ШУСПД.Э-1 

 (этаж -1) 

ПВХ гофра ф20 МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 
191 

 

 

 

Э7.1 Счетчики электроэнергии ИТП, а/с 

 (этаж -1) 

Шкаф ШУСПД.Э-1 

 (этаж -1) 

ПВХ гофра ф20 МКЭШВнг(А)-HF 2x2x1,0 
170 

 

 

 

G1 Помещение СС Антенна ПВХ гофра ф20 Коаксиальный кабель  87    

 
  Примечание: Нарезку кабелей производить после контрольного промера  

 трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей 

 Принять длины кабелей типовых этажей равными.  
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка обозначение 
документа, опросного 

листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод изготовитель, 
поставщик 

Ед.а 
измер. Кол-во 

Масса 
ед. кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Примечание: Допустима замена оборудования и материалов, указанных в спецификации, на аналогичные без ухудшения характеристик. Заменяющие оборудование и материалы 

должны быть полностью аналогичны заменяемым по функциональному назначению, а также должны быть совместимы с остальными оборудованием и материалами, представленными в 
настоящей рабочей документации. Замена оборудования и материалов не должна приводить к существенным изменениям в графической части РД (схемы структурные, схемы 
функциональные, схемы принципиальные, схемы подключения, планы размещения оборудования и т. п.). 

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 

 1. Оборудование        

1.1  Счетчик электроэнергии Меркурий-206 ART-01    шт. 360  
Учтено в 
проекте 324/22-
ЭОМ1 

1.2  Счетчик электроэнергии Меркурий-230 ART-03   шт. 31  
Учтено в 
проекте 324/22-
ЭОМ2 

1.3  Коробка распаячная ПР-8 / SI 4080  SAURES шт. 100   

1.4     Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi Н00002020  Пульсар шт. 1   

1.5     Лицензия на подключения счетчиков   Тепловодохран шт. 391   

 2. Шкаф ШУСПД-1        

2.1  DIN рейка 27мм L=300мм    шт. 5   

2.2  
Аккумуляторный отсек под один аккумулятор 12 В 7 
Ач  272308 

 
Бастион, Ростов 

 
шт. 1   

2.3  Концевой ограничитель 5,2 мм для DIN-рейки 35мм NSYTR  Shneider Electric шт. 20   

2.4  Плавкая вставка 4А 5х20мм  ABE7FU400 Shneider Electric шт. 2   

2.5  Источник питания 15В 3А ИП-15-60  Тепловодохран шт. 1   

2.6  
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 
7А*ч 

DT 1207  Delta шт. 1   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка обозначение 
документа, опросного 

листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод изготовитель, 
поставщик 

Ед.а 
измер. Кол-во 

Масса 
ед. кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.7  Автоматический выключатель PL6-C2/1 0000286528 EATON шт. 1   

2.8  Модуль Бесперебойного Питания 12В 
Модуль Бесперебойного 

Питания 
(12В) 

 Тепловодохран шт. 1   

2.9  Розетка на DIN-рейку DIN 2П+T 16A 250В A9A15310 Shneider Electric шт. 1   

2.10  Проходная клемма Phoenix Contact ST 2.5 3031212 Phoenix Contact, 
Германия 

шт 
37   

2.11  Устройство мониторинга 
УСПД «Пульсар» модель 2, 
7хRS-485; Ethernet; GSM 

Н00024632 Пульсар 
шт 

1   

2.12  Клеммы для плавкой вставки 5х20мм ST 4-HESI (5x20) 3036369 Phoenix Contact, 
Германия 

шт 
2   

2.13  Кабель с вилкой Schuko (open end) 
Hyperline PWC-SCH-OE-5.0-

BK 
 WISI 

шт 
1   

2.14  
Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5, 
универсальный 

PLUG-8P8C-U-C5  Hyperline 
шт 

1   

2.15  Корпус навесной CE c М/П 800x600x250 мм  R5CE0869 ДКС шт. 1   

2.16  Короб перфорированный, серый RL6 40x40  01134RL ДКС шт. 5   

2.17  Крышка для перфорированного короба RL 40  00703RL ДКС шт 6   

2.18  Несущая шина TS 35/7,5, 2м - SZ 2313.750   Rittal шт 5   

2.19  
Кабельный ввод IP68, M25 

 53M2518 ДКС шт 25   

2.20  
Повторитель RS-485 

Пульсар  Тепловодохран, Рязань 
шт 2   

         

 3. Кабель        

3.1  
Кабель монтажный многожильный экран. ТУ 3581-006-
76960731-2006 

МКЭШВнг(А)-HF 2х2х1,0 
   ООО «Спецкабель» м 3500   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка обозначение 
документа, опросного 

листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод изготовитель, 
поставщик 

Ед.а 
измер. Кол-во 

Масса 
ед. кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2  Кабель витая пара кат. 5е UUTP4-C5E-S24-IN-PVC  Hyperline м 30   

3.3  Кабель установочный ф1,5мм2 ПуГВ 1,5    ООО «Спецкабель» м 5   

  3.4 Кабель коаксиальный COAX-RG58  Hyperline м 90   

    4. Монтажные материалы         

4.1.  ПВХ гофра с протяжкой ф25мм ТГТ СЗ 25 мм с зондом 710-003 Пожтехкабель м 3500   

4.2.  
Скоба металлическая однолапковая под саморез 
ПожТехКабель PTK-Accessories 25-26мм 850-007 Пожтехкабель шт. 8500   

4.3.  Саморез ПожТехКабель PTK-Accessories 3,5x35 мм 860-003 Пожтехкабель шт. 8500   

4.4.  Дюбель металлический 5х30мм ПожТехКабель PTK-
Accessories 

5x30 мм 861-005 Пожтехкабель шт. 8500   

4.5.  Пена огнезащитная балон 740мл DF1201  DKC шт. 25   

4.6.  Труба ПНД техническая SDR 13,6 25 мм    ТУ 2248-001-
09801575-2010     

Aqua Engineering   м 2000   

 5. Оборудование диспетчерской        

5.1  Настольный компьютер Acer Aspire XC-1760 XC-1760  Acer - -   

5.2  Монитор 27' C27F390FHI  Samsung - -  
Учтено в 
проекте 324/22-
АСКУВТ 

5.3  Комплект (клавиатура + мышь) MK120  LOGITECH - -  
Учтено в 
проекте 324/22-
АСКУВТ 

5.4  Колонки (2 шт.) S120  LOGITECH - -  
Учтено в 
проекте 324/22-
АСКУВТ 

5.5  Источник бесперебойного питания, 1200ВA Back-UPS Pro BR1200G-RS  APC - -  
Учтено в 
проекте 324/22-
АСКУВТ 
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