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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию 2-х водогрейных котельных, установленных на территории ООО «Сенгилеевский цементный завод», расположенном по адресу: 433381, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А»
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	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Предмет договора 
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 2-х водогрейных котельных: «АСТ-Блок-5000» и крышной котельной в здании АБК.

	2.
	Требования, предъявляемые к предмету закупки

	2.1
	Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ
	Техническое обслуживание 2-х водогрейных котельных: «АСТ-Блок-5000» и крышной котельной в здании АБК в течение 12 месяцев.
Проведение планово-предупредительных ремонтов в 2-х котельных с заменой неисправного оборудования.
Проведение режимно-наладочных испытаний, с составлением технического отчета по каждой котельной и составлением режимных карт на котлы.
ТО включает в себя:
· Выезд специалиста при срабатывании аварийной сигнализации или обоснованном вызове диспетчером для выяснения причин срабатывания сигнализации (круглосуточно).
Ежемесячное обслуживание:
· Визуальный контроль качества сгорания топлива.
· Проверка автоматики безопасности: по контролю пламени, давлению воды, давлению воздуха, по температуре.
· Проверка на срабатывание средств защиты, блокировки, сигнализации.
· Проверка правильности передачи аварийных сигналов на пульт диспетчера.
· Проверка и настройки работы общекотельной автоматики безопасности: проверка правильности настройки датчиков, концевых выключателей трехходового смесителя, проверка систем управления, регулирования, контроля и защиты всех насосов, проверка системы контроля загазованности;
· Техобслуживание устройств автоматики котлов и общекотельной автоматики безопасности: проведение испытаний автоматики безопасности по всем параметрам контроля, проверка работоспособности КИПиА систем регулирования и управления, проверка элементов автоматики, протяжка контактов электрических соединений, проверка целостности плат и разъемов, осмотр паяных соединений;
· Техобслуживание щита управления: проверка, чистка и протяжка коммутационной аппаратуры.
· Контроль герметичности газопровода мыльной эмульсией или течеискателем.
· Проверка работы систем водоподготовки, проведение регенерации установок (при необходимости), заправка реагентами;
· Проверка давления в расширительных баках, подкачка при необходимости.
· Составление дефектных ведомостей;
· Ведение всей необходимой эксплуатационной документации (журнал учета проведения работ по техническому обслуживанию, акты проведения ТО, приказ о назначении ответственного лица со стороны Подрядчика, производственные инструкции и т.д.). 
Ежегодное обслуживание перед началом отопительного периода:
· Диагностика состояния котельного оборудования;
· Проверка и корректировка всех параметров работы котельной, в соответствии с режимными картами;
· Очистка горелок от сажи и отложений;
· Контроль газоанализатором качества сгорания;
· Ревизия горелок и общекотельной автоматики.
Подрядчик обеспечивает круглосуточную техническую поддержку завода в телефонном режиме.
Техническое обслуживание проводится один раз в месяц Подрядчиком. В случае возникновения аварийной остановки газового оборудования или систем автоматики (кроме случаев отключения оборудования из-за отсутствия электроэнергии, в данном случае оборудование перезапускается самостоятельно персоналом предприятия) осуществляется выезд Подрядчика для устранения неисправностей незамедлительно, не зависимо от времени суток, но не более 2 часов. Информирование Исполнителя о возникновении аварийной ситуации осуществляется по средствам телефонной связи. 
Перед началом отопительного сезона провести планово-предупредительный ремонт всего установленного газового оборудования, режимную наладку газоиспользующего оборудования и проверку контрольно-измерительных приборов (либо их замену при необходимости). Запуск оборудования в работу производит Подрядчик в присутствии представителя Заказчика.
  После проведения планово-предупредительного ремонта Подрядчиком составляется дефектная ведомость с перечнем неисправного оборудования требующего ремонта или замены.
Капитальный ремонт оборудования, устранение его дефектов и замена, связанные с износом, прекращением сроков службы, выходом из строя по вине энергоснабжающих предприятий, хищением, ликвидацией аварийных ситуаций и иным причинам, не зависящим от Исполнителя, не относятся к данному договору и дополнительно оплачиваются Заказчиком в рамках заключенного дополнительного соглашения к данному договору по счетам, выставляемым Исполнителем.
Контроль сроков и качества выполняемых работ производится представителем Заказчика.
Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Подрядчик в течение 5 дней по окончании оказания услуг предоставляет документы (акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру).

	2.2
	Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ
	· Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 5 лет.
· Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания
· Использование при выполнении работ собственного инструмента и оборудования.
· Обеспечить дистанционный контроль за рабочими параметрами котельных.
· Перечень основных видов работ:
· Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками.

	3.
	Место, условия и сроки выполнения работ

	3.1
	Место проведения работ
	ООО «Сенгилеевский цементный завод» Россия, 433381, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А»

	3.2
	Условия производства работ
	· Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг и используемых Материалов, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности
· Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом ремонта представителя Заказчика
· Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате Работ, и соответствия фактически представленных к оплате Работ объемам Работ по Договору.

	3.3
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ 12 месяцев.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г.  при условии согласования видов, объемов, стоимости работ с Подрядчиком на каждый отчетный период.

	4.
	Требования к сроку гарантийного периода
	· Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
· Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в том числе изложенных в паспортах на оборудование. 
· Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных Работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) оборудования либо несоблюдения Заказчиком обязанностей.
· Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ по Договору, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
· При обнаружении в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, дефектов, вызванных некачественным выполнением Подрядчиком Работ, а также использованием материалов, предоставленных Подрядчиком, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в технической документации, Заказчик, совместно с представителем Подрядчика или уполномоченными им иными лицами, составляют рекламационный акт и согласовывают сроки устранения выявленных дефектов.

	5.
	Порядок формирования цены договора
	Начальная цена договора по техническому обслуживанию газового оборудования и систем автоматизации 2-х водогрейных котельных рассчитывается Подрядчиком и предоставляется в виде Технико-коммерческого предложения. Окончательная цена договора формируется после проведения тендерных процедур и выбора Подрядчика.
Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия договора, комплексными и кумулятивными и включают в себе все трудозатраты, механизмы, инструменты (в т. ч. измерительные) и материалы Подрядчика, необходимые для достижения конечного результата, в т. ч. и такие, которые в отдельности не указаны.
В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения.
Внеплановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования и систем автоматизации 2-х водогрейных котельных согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к договору, в которых прописывается наименование, перечень, стоимость и сроки выполнения работ.

	6.
	Порядок оплаты

	Оплата оказанных услуг производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры.

	7.
	Привлечение субподрядчиков
	Привлечение субподрядчиков категорически запрещено.

	8.
	Контроль выполнения договора, ответственное лицо
	Главный энергетик ООО «Сенгилеевский цементный завод» Горбунов С.А.
тел.: 8 (84233) 2-92-22
моб.: 8(937)881-98-71
e-mail: Gorbunov@cemros.ru






	Главный энергетик
	
	Горбунов С.А.
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