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по нижнему поясу фермы на высоте Н +15.000

Фрагмент плана. (1:200).
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по каб.конструкциям на высоте Н +15.000
В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8+8КВВГ-(7х1,5)Мр32

под кабельной галерее

В1,В2,+2КВВГ-(7х1,5)Мр32
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+ группы силовых кабелей

В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8+8КВВГ-(7х1,5)Мр32
Н~+4000

под кабельной галерее

№
п.п

Наименование
Ед.
изм. Кол. Примеч.

1 Кабель силовой 6кВ с алюминиевыми  жилами с ПВХ изоляцией, м 250
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17
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12.1
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Полка К1162цУ3

Уголок стальной   63х63х5 ГОСТ 8509-93

Полоса стальная  5х45 ГОСТ103-2006

Болт    М16-50  ГОСТ7798-70

Шайба  пружинная  16  ГОСТ6402-70

Болт    М16-300  ГОСТ7798-70

Гайка  М16   ГОСТ5915-70

Настенный блок с полками

Наконечник кабельный  120-12-17-МАУХЛ3

Наконечник кабельный  185-16-21-МАУХЛ3

Концевая кабельная термоустойчивая муфта  3ПКТп-6-70/120

Концевая кабельная термоустойчивая муфта  4ПКТп-1-150/240

Соединительная кабельная муфта 4ПСТ-1-150/240 для 4х жильн. кабеля

Стойка  К1150цУ3

  бронированный  АВБбШв-3х120-6 ГОСТ16442-80

Кабель силовой ВВГ-4х185-1,0     ГОСТ 31996-2012

Кабель силовой   ВВГ-5х6-0,660    ГОСТ 31996-2012

Кабель силовой   ВВГ-5х2,5-0,660    ГОСТ 31996-2012

Кабель контрольныЙ КВВГ-7х1,5-0,660 ГОСТ26411-85 

Щит распределительнй навесной ЩРН-24(З) на 24 модуля с замком

с DIN-рейкой, с шинкой "N" и "РЕ", 3фх40А, 3фх2грх10А, 3фх3грх16А

шт.
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200

900

4
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2

для к.-конструкций

Кабель напряжением  ~6,0кВ -проложенный открыто по кабельным конструкциям.

Условные обозначения.

Распределительный пункт-существующий.

Силовой щит-вновь устанавливаемый.

Кабель напряжением  ~0,660кВ -проложенный открыто по кабельным конструкциям.

Кабель уходит вверх.

Кабель уходит вниз.
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Участок контроля

Брак

Периодический контроль Разметка

Электрошкаф
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Пролет №2
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В В

2 пролет

Д

3 пролет4 пролет

Р а з р е з  А-А.(1:200).

Г

Р а з р е з Б-Б.(1:100).
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0
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0*
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Р а з р е з  Г-Г.(1:10).

Р а з р е з  В-В.(1:10).
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0

15
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0
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0
16

0

75
0*
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*
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ВВГ-(4х185)

42 38 37 34 33 32 31

РП4
Ген.зал

Существующие кабельные конструкции+

ТП27

43 36 35

Эстакада

Р а з р е з  Е-Е.(1:200).

Г

Г

Д

Д

Р а з р е з Д-Д.(1:10).

ЕЕ

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

2 пролет. Линия пресса 6500т.с.
Индукционная установка FC45. 

Электропитание.

Федотова
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