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1. Наименование поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг:
[bookmark: _GoBack]               Выполнение работ по монтажу сетей электроснабжения объекта «Цех переработки барды».

2. Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/объем оказываемых услуг:
              Выполнение работ по монтажу сетей электроснабжения объекта «Цех переработки барды» – 1 усл.ед.
	№ этапа
	Наименование этапа



	1.
	Электроосвещение, пуско-наладочные работы. Раздел ЭО, НЭО 

	2.
	Наружное электроснабжение, пуско-наладочные работы. Раздел ЭС

	3.
	Заземление, уравнивание потенциалов, молниезащита, пуско-наладочные работы. Раздел ЭГ, ЗМ

	4.
	Электроснабжение технологического оборудования, пуско-наладочные работы.
 Раздел ЭМ Системы автоматизации. Раздел АТХ 

	5.
	Электроснабжение вспомогательных систем (ремонтная сеть, вентиляция, склад тарного хранения, насосная), пуско-наладочные работы

	6.
	Электроснабжение встроенного административно-бытового помещения, пуско-наладочные работы. Раздел ЭМ, ЭО

	7.
	Монтаж питающих сетей 10кВ, пуско-наладочные работы



3. Требования к техническим характеристикам (потребительским свойствам): 
Перечень электрооборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, предусмотренных п. 2 настоящего задания:
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	 Кол-во 
	Примечание

	 1.
	Электроосвещение, пуско-наладочные работы. Раздел ЭО, НЭО 

	1
	Щит освещения ЩО
	шт.
	1
	

	2
	Щит освещения ЩО отгрузка+силоса
	шт.
	1
	

	3
	Щит освещения ЩАО 
	шт.
	1
	

	4
	Щит наружного освещения ЩНО (с датчиком освещенности)
	шт.
	1
	

	5
	Прожектор светодиодный 80Вт с распределительной коробкой и кронштейном крепления
	шт.
	37
	

	6
	Светильник светодиодный ДПО 5070 28Вт 4000К IP65 круг бел. IEK LDPO0-5070-28-4000-K01 (либо аналог)
	шт.
	16
	

	7
	Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K (либо аналог)
	шт.
	188
	

	8
	Прожектор светодиодный 120Вт с распределительной коробкой и кронштейном крепления
	шт.
	26
	

	9
	Коробка ответвительная с 8+2 каб. вводами IP55
	шт.
	204
	

	10
	Выключатель 1-кл. ОП AtlasDesign Profi54 IP54 10AX бел. SchE ATN540111 (либо аналог) в комплекте с трубой и креплениями (опуск 3м)
	шт.
	32
	

	11
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ круглый (м)
	м
	42
	

	12
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ круглый (м) 
	м
	2940
	

	13
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ круглый (м) 
	м
	1780
	

	14
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ круглый (м) 
	м
	1980
	

	15
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (N PE) 0.66кВ (м) 
	м
	1180
	

	16
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (N PE) 0.66кВ (м) 
	м
	2090
	

	17
	Профиль С-образный перфорир. 41х21 L3000 сталь 2.5мм DBM DKC BPM2130
	шт.
	30
	

	18
	Металлорукав с протяжкой в ПВХ-изоляции с пониженным дымовыделением Р3-ЦПнг-LS 20 С Протяжкой
	м
	980
	

	19
	Металлорукав с протяжкой в ПВХ-изоляции с пониженным дымовыделением Р3-ЦПнг-LS 15 С Протяжкой
	м
	1200
	

	20
	Муфты вводные для металлорукава ВМ20
	шт.
	200
	

	21
	Муфты вводные для металлорукава ВМ15
	шт.
	601
	

	22
	Лоток проволочный 200х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5020
	шт.
	30
	

	23
	Лоток проволочный 100х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5010
	шт.
	120
	

	24
	Лоток проволочный 50х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5005
	шт.
	210
	

	25
	Профиль П-образный 30х50 L3000 2.5мм PSM DKC BPM2930
	шт.
	120
	

	26
	Консоль BM осн.400 сталь DKC BBM5040
	шт.
	250
	

	27
	Консоль BM осн.200 сталь DKC BBM5020
	шт.
	350
	

	28
	Соединительный (крепежный) элемент для проволочного лотка
	шт.
	800
	

	29
	Профиль зетовый L2000 сталь 2мм К241 цУТ1.5 гор. оцинк. СОЭМИ 111542531
	шт.
	60
	

	30
	Шпилька резьбовая М8х2000 (дл.2м) DKC CM200802
	шт.
	100
	

	31
	Кронштейн потолочн. SSM для профиля PSL/PSM DKC BSF2901
	шт.
	50
	

	32
	Гайка фасонная М8 (уп.100шт.) DKC CM140800
	упак
	5
	

	33
	Струбцина М8 DKC CM300800
	шт.
	1000
	

	34
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(4:1)-32/8 черн. 1м КВТ 59678
	шт.
	80
	

	35
	Клемма универсальная многоразовая 222-413 3-проводная 0.08-2.5(4)кв.мм прозр. (уп. 50шт.) Rexant 07-5253-1
	упак
	22
	

	36
	Расключение жил по устройствам, маркировка
	шт.
	500
	

	37
	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х6ж/з(А)
	м
	150
	

	38
	Наконечник кольцевой НКИ(н) 6.0-6 КВТ 57913
	шт.
	300
	

	39
	Краска-спрей цинк. 400мл DKC 37039HDZ
	шт.
	2
	

	40
	Расходные материалы - метизы
	кг
	124
	

	2. 
	Наружное электроснабжение, пуско-наладочные работы. Раздел ЭС

	1
	Трансформаторная подстанция БКТП 2х1600кВА10/0,4кВ
	компл.
	1
	

	2
	Кабельная эстакада БКТП 2х1600кВА - Цех сушки барды (к помещению электрощитовой) - закладные элементы, опорные стойки, пролет эстакады
	компл.
	1
	

	3
	Лоток листовой неперфорированный 400х100 L3000 сталь 1мм с крышкой
	шт.
	60
	

	4
	Лоток проволочный 400х100 L3000 сталь 5мм оцинк. DKC FC1040
	шт.
	44
	

	5
	Профиль П-образный 30х50 L3000 2.5мм PSM DKC BPM2930
	шт.
	60
	

	6
	Консоль BM осн.400 сталь DKC BBM5040
	шт.
	160
	

	7
	Профиль зетовый L2000 сталь 2мм К241 цУТ1.5 гор. оцинк. СОЭМИ 111542531
	шт.
	10
	

	8
	Кабель силовой АПвВГнг(А)-ХЛ 1х300 мк-1 ГОСТ2 в комплекте с кабельными муфтами
	м
	2648
	

	9
	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х6ж/з(А)
	м
	50
	

	10
	Наконечник кольцевой НКИ(н) 6.0-6 КВТ 57913
	шт.
	50
	

	11
	Краска-спрей цинк. 400мл DKC 37039HDZ
	шт.
	1
	

	12
	Расходные материалы - метизы
	кг
	29
	

	3. 
	Заземление, уравнивание потенциалов, молниезащита, пуско-наладочные работы. Раздел ЭГ, ЗМ 

	1
	Полоса стальная оцинкованная 40х4мм (горизонтальный заземлитель)
	м
	180
	

	2
	Полоса стальная оцинкованная 40х4мм (внутренний контур в электрощитовой, операторской)
	м
	94
	

	3
	Полоса стальная оцинкованная 25х4мм (уравнивание потенциалов)
	м
	676
	

	4
	Сталь круглая ч 18мм
	м
	24
	

	5
	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х6ж/з(А)
	м
	400
	

	6
	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х25ж/з(А)
	м
	150
	

	7
	Наконечник луженый медный ТМЛ JG-35 IEK UNP40-035-08-08
	шт.
	200
	

	8
	Наконечник кольцевой НКИ(н) 6.0-6 КВТ 57913
	шт.
	500
	

	9
	Краска-спрей цинк. 400мл DKC 37039HDZ
	шт.
	2
	

	10
	Держатель шин заземления К-188 У2 ЗЭТАРУС zeta50110
	шт.
	634
	

	11
	Мачта молниеприемная 8 м, нижняя часть D 40 мм, алюминий. Тип: 101 3B-8000 
	шт.
	8
	

	12
	Шт.атив треножный для молниеприемной мачты, основание D 1500 мм, сталь нержавеющая. Тип: isFang 3B-150
	шт.
	8
	

	13
	Шпилька резьбовая M16, L=430 мм, сталь нержавеющая. Тип: isFang 3B-G3
	шт.
	24
	

	14
	Рамка для защиты кромок бетонного основания, D 373 мм, отверстие 25 мм, полипропилен. Тип: F-FIX-B16 3B
	шт.
	24
	

	15
	Основание молниеприемника бетонное, 16 кг. Тип: F-FIX-S16
	шт.
	72
	

	16
	Зажим крепежный проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная. Тип: 324 S-FT
	шт.
	32
	

	17
	Ленточный хомут. Тип: 927 2
	шт.
	40
	

	18
	Держатель проволоки D 8-10 мм на плоской кровле, с морозостойким бетоном, 
полиамид/полиэтилен чёрный. Тип: 165 MBG-8-10
	шт.
	681
	

	19
	Соединитель Vario для проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная. Тип: 249 8-10 ST
	шт.
	85
	

	20
	Проволока D 8 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 110 м). Тип: RD 8-FT 
	м
	540
	

	21
	Расходные материалы - метизы
	кг
	40
	

	 4.
	Электроснабжение технологического оборудования, пуско-наладочные работы. Раздел ЭМ. 
Системы автоматизации. Раздел АТХ 

	1
	Щит силовой Dryer_MCC
	панелей
	8
	Поставляется Заказчиком

	2
	Щит силовой Evaporator_MCC
	панелей
	7
	Поставляется Заказчиком

	3
	Щит автоматизации Dryer_PLC
	панелей
	1
	Поставляется Заказчиком

	4
	Щит автоматизации Evaporator_PLC
	панелей
	1
	Поставляется Заказчиком

	5
	Шкаф декантера
	шт.
	3
	Поставляется Заказчиком

	6
	Кабель ВВГнг(LS) 4х10мм2
	м
	110
	

	7
	Кабель ВВГнг(LS) 4х120мм2
	м
	239
	

	8
	Кабель ВВГнг(LS) 4х16мм2
	м
	312
	

	9
	Кабель ВВГЭнг(LS) 4х16мм2
	м
	54
	

	10
	Кабель ВВГнг(LS) 4х2,5мм2
	м
	1822
	

	11
	Кабель ВВГЭнг(LS) 4х2,5мм2
	м
	54
	

	12
	Кабель ВВГнг(LS) 4х25мм2
	м
	287
	

	13
	Кабель ВВГнг(LS) 4х35мм2
	м
	78
	

	14
	Кабель ВВГЭнг(LS) 4х35мм2
	м
	122
	

	15
	Кабель ВВГнг(LS) 4х4мм2
	м
	1077
	

	16
	Кабель ВВГнг(LS) 4х50мм2
	м
	154
	

	17
	Кабель ВВГнг(LS) 4х6мм2
	м
	95
	

	18
	Кабель ВВГнг(LS) 4х70мм2
	м
	96
	

	19
	Кабель ВВГЭнг(LS) 4х70мм2
	м
	54
	

	20
	Кабель ВВГнг(LS) 4х95мм2
	м
	347
	

	21
	Кабель ВВГнг(LS) 5х2,5мм2
	м
	300
	

	22
	Кабель МКЭШнг(LS) 2х2х1,5мм2
	м
	8345
	

	23
	Кабельная муфта для силовой кабелей 
	шт.
	66
	

	24
	Расключение жил по устройствам, маркировка
	шт.
	1320
	

	25
	Лоток проволочный 400х100 L3000 сталь 5мм оцинк. DKC FC1040
	шт.
	86
	

	26
	Лоток проволочный 200х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5020
	шт.
	120
	

	27
	Лоток проволочный 100х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5010
	шт.
	320
	

	28
	Лоток проволочный 50х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5005
	шт.
	210
	

	29
	Профиль П-образный 30х50 L3000 2.5мм PSM DKC BPM2930
	шт.
	260
	

	30
	Консоль BM осн.400 сталь DKC BBM5040
	шт.
	215
	

	31
	Консоль BM осн.200 сталь DKC BBM5020
	шт.
	1325
	

	32
	Соединительный (крепежный) элемент для проволочного лотка
	шт.
	1460
	

	33
	Профиль зетовый L2000 сталь 2мм К241 цУТ1.5 гор. оцинк. СОЭМИ 111542531
	шт.
	80
	

	34
	Шпилька резьбовая М8х2000 (дл.2м) DKC CM200802
	шт.
	100
	

	35
	Кроншт.ейн потолочн. SSM для профиля PSL/PSM DKC BSF2901
	шт.
	100
	

	36
	Гайка фасонная М8 (уп.100шт.) DKC CM140800
	упак
	7
	

	37
	Струбцина М8 DKC CM300800
	шт.
	1000
	

	38
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(4:1)-32/8 черн. 1м КВТ 59678
	шт.
	100
	

	39
	Профиль С-образный перфорир. 41х21 L3000 сталь 2.5мм DBM DKC BPM2130
	шт.
	80
	

	40
	Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 50 с протяжкой (уп.15м) Fortisflex 76652
	м
	90
	

	41
	Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 38 с протяжкой (уп.25м) Fortisflex 76651
	м
	100
	

	42
	Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 32 с протяжкой (уп.25м) Fortisflex 76650
	м
	150
	

	43
	Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 с протяжкой (уп.50м) Fortisflex 76648
	м
	900
	

	44
	Монтаж датчиков в подготовленные установочные места 
	шт.
	111
	

	45
	Трубка пневматическая Dn-8мм Camozzi TRN 8/6-NX полиамидная маслобензостойкая морозостойкая пневмотрубка 8 мм в комплекте с фитингами и коллекторами
	м
	1200
	

	46
	Провод силовой ПуГВнг-LS 1х6ж/з(А)
	м
	350
	

	47
	Наконечник кольцевой НКИ(н) 6.0-6 КВТ 57913
	шт.
	500
	

	48
	Краска-спрей цинк. 400мл DKC 37039HDZ
	шт.
	2
	

	49
	Расходные материалы -метизы
	кг
	141
	

	 5.
	Электроснабжение вспомогательных систем (ремонтная сеть, вентиляция, склад тарного хранения, насосная), пуско-наладочные работы

	1
	Щит ВРУ (вспомогательная технология)
	шт.
	1 
	Поставляется Заказчиком

	2
	Панель ПЭСПЗ (цех бардосушки)
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	3
	Щит ЩРВ (вентиляция)
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	4
	Щит ЩРМ (щит розеточный ремонтный)
	шт.
	4
	Поставляется Заказчиком

	5
	Щит ШУПНС (с реверсивным рубильником выбора насоса: основной/резервный)
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	6
	Щит ЩР (склад тарного хранения)
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	7
	Щит ЩР (насосная - забор воды)
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	8
	Пусковая аппаратура для шнека выгрузки аспирации (установка в МСС)
	компл.
	1
	

	9
	Кабель ВВГнг(LS) 4х35мм2
	м
	16
	

	10
	Кабель ВВГЭнг(LS) 4х35мм2
	м
	24
	

	11
	Кабель ВВГнг(LS) 4х4мм2
	м
	216
	

	12
	Кабель ВВГнг(LS) 4х50мм2
	м
	31
	

	13
	Кабель ВВГнг(LS) 4х6мм2
	м
	19
	

	14
	Кабель ВВГнг(LS) 4х70мм2
	м
	19
	

	15
	Кабель ВВГЭнг(LS) 4х70мм2
	м
	11
	

	16
	Кабель ВВГнг(LS) 4х95мм2
	м
	70
	

	17
	Кабель ВВГнг(LS) 5х2,5мм2
	м
	178
	

	18
	Лоток проволочный 400х100 L3000 сталь 5мм оцинк. DKC FC1040
	шт.
	15
	

	19
	Лоток проволочный 200х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5020
	шт.
	20
	

	20
	Лоток проволочный 100х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5010
	шт.
	54
	

	21
	Лоток проволочный 50х50 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC5005
	шт.
	35
	

	22
	Профиль П-образный 30х50 L3000 2.5мм PSM DKC BPM2930
	шт.
	44
	

	23
	Консоль BM осн.400 сталь DKC BBM5040
	шт.
	36
	

	24
	Консоль BM осн.200 сталь DKC BBM5020
	шт.
	359
	

	25
	Соединительный (крепежный элемент для проволочного лотка)
	шт.
	243
	

	26
	Профиль зетовый L2000 сталь 2мм К241 цУТ1.5 гор. оцинк. СОЭМИ 111542531
	шт.
	14
	

	27
	Шпилька резьбовая М8х2000 (дл.2м) DKC CM200802
	шт.
	17
	

	28
	Кронштейн потолочн. SSM для профиля PSL/PSM DKC BSF2901
	шт.
	17
	

	29
	Гайка фасонная М8 (уп.100шт.) DKC CM140800
	упак
	2
	

	30
	Система заземления, уравнивания потенциалов
	компл.
	1
	

	31
	Электроустановочные изделия для ремонтной сети
	компл.
	1
	

	 6.
	Электроснабжение встроенного административно-бытового помещения, пуско-наладочные работы. Раздел ЭМ, ЭО

	1
	ЩР-АБК
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	2
	ЩАП-АБК
	шт.
	1
	Поставляется Заказчиком

	3
	Розетка 16А сдвоенная скрытой установки EWR16-128-10
	шт.
	16
	

	4
	Выключатель 10А скрытой установки EWV10-021-10
	шт.
	15
	

	5
	Выключатель 10А скрытой установки, EWV10-023-10
	шт.
	4
	

	6
	Выключатель-переключатель 10А скрытой установки EWV10-025-10
	шт.
	8
	

	7
	Коробка установочная (подразетник) plc-kmp-020-011-r
	шт.
	43
	

	8
	Коробка распаячная для трубы plc-kmr-030-031
	шт.
	63
	

	9
	Коробка уравнивания потенциалов 88х88х49
	шт.
	22
	

	10
	Выключатель 10А EFV10-021-30-54
	шт.
	4
	

	11
	Розетка 16А EFR16-029-30-54
	шт.
	2
	

	12
	Светильник типа ЛСП 30Вт, 4000К, с опаловым рассеивателем, IP65, Luxet Proof-30-4-OP-NL
	шт.
	11
	

	13
	Светильник типа ЛСП 30Вт, 4000К, с опаловым рассеивателем, IP65 с блоком аварийного питания, Luxet Proof-30-4-OP-NL + ПАБ
	шт.
	1
	

	14
	Светильник офисный в потолок "Армстронг" с опаловым рассеивателем, 40Вт, 4000К, Luxet Office-40-4-OP-PL
	шт.
	30
	

	15
	Светильник офисный в потолок "Армстронг" с опаловым рассеивателем, 40Вт, 4000К, с блоком аварийного питания, Luxet Office-40-4-OP-PL + ПАБ
	шт.
	6
	

	16
	Светильник круглый накладной малый для освещения сан. узлов и входов в здание, 18Вт, IP65, с опаловым рассеивателем. Luxet Lunar-18-OP-LG
	шт.
	11
	

	17
	Светильник офисный 30-40Вт с опаловым рассеивателем, IP65 
	шт.
	6
	

	18
	ППГнг(А)-HF 5х6
	м
	19
	

	19
	ППГнг(А)-FRHF 5х4
	м
	19
	

	20
	ППГнг(А)-HF 3х2,5
	м
	201
	

	21
	ППГнг(А)-HF 3х1,5
	м
	530
	

	22
	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5
	м
	104
	

	23
	ППГнг(А)-FRHF 4х1,5
	м
	65
	

	24
	Труба гофрированная ПВХ Д20, tg-z-20
	м
	797
	

	25
	Крепеж-клипса для труб Д20, derj-z 20
	шт.
	1244
	

	26
	Короб кабельный 40х25х2000мм с крышкой, kk-40-25
	шт.
	4
	

	27
	ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 желто-зеленый
	м
	102
	

	28
	ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 желто-зеленый
	м
	352
	

	29
	Труба гофрированная ПВХ Д16, tg-z-16
	м
	454
	

	30
	Крепеж-клипса для труб Д16, derj-z 16
	шт.
	812
	

	7.
	Монтаж питающих сетей 10кВ, пуско-наладочные работы 

	1
	Лоток кабельный лестничный 200х100мм в комплекте с крепежами
	шт.
	200
	

	2
	Кабель ААШв 3х95мм2
	м
	600
	

	3
	Кабельная муфта концевая 10кВ
	компл.
	4
	



Требования к техническим характеристикам принять в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «СМпроект». Шифр проектов: 6КН/21-ЭС.
Монтаж производится в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО СМпроект». Шифр проектов: 6КН/21-ЭС.
 Оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, перечисленных в п. 3 настоящего технического задания, за исключением стр.1-5 пп. 4, стр. 1-7 пп. 5 и стр.1, 2 пп.6 п 3 настоящего технического задания, доставляются силами и за счет Подрядчика и входят в цену договора. 
Крепежные элементы, метизы, расходные материалы (электроды, круги отрезные, технические газы, грунтовка, эмаль и т.д.), необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, доставляются силами и за счет Подрядчика и входят в цену договора. 
Подрядчик должен применять в ходе выполнения работ только новые (материалы и комплектующие, которые не были в эксплуатации, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия) и оригинальные материалы и комплектующие соответствующие по качеству и комплектности. 
Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Спецтехника, необходимая для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, привлекается силами и за счет Подрядчика, и входит в общую цену договора. 
Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) специалистов Подрядчика, привлекаемых к выполнению работ.
Подрядчик обязан обеспечить работников, привлекаемых для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, всеми необходимыми инструментами и оснасткой, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Все лица со стороны Подрядчика, присутствующие на территории Заказчика, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период выполнения работ.
Работы должны выполняться Подрядчиком только в отведенной рабочей зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Подрядчиком должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, разборка ограждений.
В случае повреждения Подрядчиком, в процессе выполнения работ, имущества Заказчика или третьих лиц, в том числе покрытия дворовой территории, Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика персоналом Подрядчика (субподрядчика), уполномоченными лицами Сторон составляется акт о нарушении целостности имущества.
Ущерб, причиненный Заказчику, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан провести инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению работ по Правилам технической эксплуатации, правилам техники безопасности, должностным и производственным инструкциям.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
-копию приказа о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на объекте, заверенного своей печатью;
- проект производства работ (ППР),
- список работников подрядной организации,
- график производства работ,
- акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия, наряды-допуска.
В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить постоянное наличие достаточного количества специалистов требуемых специальностей и квалификации на Объекте.
Подрядчик гарантирует, что он и/или привлеченные им для выполнения работ  лица, соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации и/или настоящим Техническим заданием к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным настоящим Техническим заданием, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством Российской Федерации).
Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора должен представить Заказчику на специалистов, привлекаемых к выполнению работ, копии документов, заверенных надлежащим образом, свидетельствующих об образовании и/или квалификации специалистов Подрядчика, с указанием необходимых допусков и удостоверений, а также сведения об автотранспорте.
В случае ненадлежащего выполнения работ специалистами Подрядчика, а также в случае выявления у специалистов, привлекаемых Подрядчиком к выполнению работ, выявления отрицательных профессиональных качеств, влияющих на выполнение работ, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с указанием на данные обстоятельства и требованием о замене таких специалистов. При этом Подрядчик обязан произвести замену таких специалистов, на других специалистов.
Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком установку временных сооружений, места расположения контейнеров-накопителей под мусор, с последующим вывозом за счет Подрядчика.
Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, организовать и провести приемку, чтобы сдать результат работ Заказчику в установленный срок. 
Подрядчик обязуется оформить всю исполнительную и техническую документацию и передать Заказчику после завершения работ.
Подрядчик обязуется привлекать для выполнения работ только надлежащим образом обученный, специально подготовленный персонал, имеющий достаточную квалификацию. 
Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими обязательными нормами, техническими условиями и правилами (СНиП, НПБ и т.д.). 
Выполнение работ должно осуществляться в полном объеме в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативно-технической документации, в том числе:
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- Приказ Федеральной Службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №533 «Об утверждении 


федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
- Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. №528;
-  Трудовой кодекс Российской Федерации «Раздел X. Охрана труда»; 
- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»;
- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00); 
- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты от 27 ноября 2020 г. №833н;
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
-  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);
-   Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности (РД 34.03.284-96);
- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
   Подрядчик должен руководствоваться при проведении работ ТР ТС 032/2013.
Подрядчик обязуется в ходе выполнения работ за свой счёт и своими силами обеспечить выполнение, организовать и нести ответственность за соблюдение в месте проведения работ всех необходимых и обязательных противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности проведения работ и труда, а также охране окружающей среды.

В процессе производства работ Подрядчик представляет Заказчику:
•	акты освидетельствования скрытых работ с приложениями в соответствии с требованиями СП 43.13330.2012;
•	комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
•	документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и т.д.);
•	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. Составление и порядок ведения исполнительной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими правовыми актами РФ.

Работы Подрядчиком выполняются с учетом режима работы ООО «Эталон».
Подрядчик должен состоять в саморегулируемой организации и быть включен в единый электронный реестр СРО.
Риски утраты, гибели или повреждения результата работ и оборудования переходят от Подрядчика к Заказчику в полном объеме с момента подписания Заказчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ.

5. Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации:
Не установлены.

6.	Требования к таре, упаковке и маркировке:
Не установлено.

7. Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества:
Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ (ф. №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. №КС-3).
Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие дефектов и недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ обнаружены дефекты и недостатки, Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. 
 
8. Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания:
Если в период гарантийного срока обнаружены дефекты и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполняемых работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае, если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.
В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребность от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9.  Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
Место выполнения работ: Тульская область, Плавский район, пос. Октябрьский, ул. Заводская, д.1
Период выполнения работ: с даты заключения договора по 30.04.2025 г., в соответствии со сроками выполнения работ по этапам.

Срок выполнения работ по этапам
	№ этапа
	Наименование этапа

	Срок выполнения работ, в календарных днях с даты направления заявки Заказчиком

	1.
	Электроосвещение, пуско-наладочные работы. Раздел ЭО, НЭО 
	60

	2.
	Наружное электроснабжение, пуско-наладочные работы. Раздел ЭС
	90

	3.
	Заземление, уравнивание потенциалов, молниезащита, пуско-наладочные работы. Раздел ЭГ, ЗМ
	60

	4.
	Электроснабжение технологического оборудования, пуско-наладочные работы.
 Раздел ЭМ Системы автоматизации. Раздел АТХ 
	90

	5.
	Электроснабжение вспомогательных систем (ремонтная сеть, вентиляция, склад тарного хранения, насосная), пуско-наладочные работы
	60

	6.
	Электроснабжение встроенного административно-бытового помещения, пуско-наладочные работы. Раздел ЭМ, ЭО
	30

	7.
	Монтаж питающих сетей 10кВ, пуско-наладочные работы
	90


Перед началом выполнения работ стороны обязаны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства Заказчика по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
Приемка этапов работ осуществляется Приемочной комиссией. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты окончания выполнения работ.
Приемка законченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. За 14 (Четырнадцать) календарных дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
[bookmark: _Hlk182575218]Подрядчик в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения договора представляет Заказчику на согласование локальную смету, составленную по объемам работ, указанных в п.2 настоящего Технического задания с выделением стоимости работ и стоимости материалов и оборудования по всем видам работ.

10.  Форма, сроки, и порядок расчетов:
Форма расчетов - безналичный расчет. Средством платежа является рубль Российской Федерации. 
Расчет Заказчиком по договору осуществляется в следующем порядке:
- предоплата (аванс) в размере 70 (Семьдесят) % от стоимости каждого этапа работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на выполнение соответствующего этапа работ, на основании выставленного счета Подрядчиком.
- окончательный расчет за фактически выполненные работы по каждому этапу осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) без замечаний, на основании выставленного счета Подрядчиком. 
Днём оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. Заказчик не несет ответственности за дальнейшее движение денежных средств.

11.	Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:
Общая цена договора включает в себя вознаграждение Подрядчика стоимость всех работ, стоимость всех расходов и затрат, необходимых для исполнения договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении, стоимость оборудования и материалов, используемых при выполнении работ, перечисленных в п. 3 настоящего технического задания (за исключением стр.1-5 пп. 4, стр. 1-7 пп. 5 и стр.1, 2 пп.6 п 3 настоящего технического задания), стоимость крепежных элементов, метизов, расходных материалов (электроды, круги отрезные, технические газы, грунтовка, эмаль и т.д.), необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, стоимости спецтехники, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, в том числе расходы, связанные с выездом сотрудников Подрядчика (расходы на проезд, проживание, командировочные и прочее), стоимость доставки до объекта Заказчика необходимых материалов и оборудования, стоимость гарантийного обслуживания, всех необходимых расходов по обеспечению гарантийного обслуживания (расходы по проезду/перелёту (туда/обратно), питанию, проживанию специалистов Подрядчика на время проведения гарантийных работ) (на весь период гарантийного срока), а так же стоимость всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.



















