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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН №118ТСИ 
[bookmark: _GoBack]Редакция №2 (продление срока приема заявок)
	1
	Наименование Заказчика
	ТС Интеграция (Группа Т1)

	1.1
	Информация о Заказчике
	Группа Т1 — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка. Предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков.
В состав холдинга входят компании ТС Интеграция, Т1 Диджитал, Т1 Клауд, ГК Иннотех, Дататех, МультиКарта, Сервионика и др. компании. 

	1.2
	Место нахождения, адрес электронной почты специализированного подразделения Заказчика, уполномоченного на проведение закупочных процедур
	Место нахождения: 191144, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, с41.
com_zakupki@inno.tech.


	1.3
	Контактное лицо специализированного подразделения Заказчика, уполномоченного на проведение закупочных процедур
	Дмитрий Зенюк
dzenyuk@inno.tech
+7-995-5370308

	2
	Предмет закупки
	Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры ЦОД

	2.1
	Способ закупки
	Запрос цен

	2.2
	Продукция (работы, услуги)
	В соответствии с Приложением 1 Закупочной документации 

	2.3
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора (цена лота) должна включать в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе: уплату налогов, сопутствующих затрат и другие обязательные платежи. 

	2.4
	Срок, место и порядок предоставления Закупочной документации
	Закупочная документация размещена на сайте Электронной торговой площадки https://business.roseltorg.ru/ (далее – ЭТП) и доступна для ознакомления и скачивания в любое время с момента официального размещения. 

	2.5
	Порядок, место, дата начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в Закупочной процедуре
	Заявки на участие в Закупочной процедуре подаются в электронной форме на ЭТП.
Для участия в Закупочной процедуре Участнику необходимо быть аккредитованным на ЭТП в соответствии с правилами данной ЭТП. 
Участник вправе подать заявку на участие в Закупочной процедуре в любое время с момента размещения информации о проводимой закупочной процедуре на ЭТП, но не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в извещении о закупочной процедуре на ЭТП и настоящей Закупочной документации.

Дата и время окончания срока подачи Заявок:
«25» ноября 2024 года 12 часов 00 минут (время московское)                    

После окончания срока подачи заявок приём заявок прекращается.
Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

	2.7
	Место, условия и сроки (периоды) поставки Продукции (оказания услуг, выполнения работ)
	Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Пограничников д.40
Условия оказания услуг: В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации)
Срок оказания услуг: 36 месяцев с момента ввода ЦОД в эксплуатацию

	2.8
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ за календарный месяц, на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры

	3
	Требования к закупаемой продукции

	
	Требования к закупаемой продукции, включая требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, размерам, упаковке, отгрузке товаров, к результатам работы, установленные Заказчиком и/или иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, с обоснованием необходимости их использования, установлены в Техническом Задании (Приложение 1 к Закупочной документации).
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	Требования к Участнику закупочной процедуры

	
	I. Обязательные требования

1) Отсутствие упоминаний о недостоверности регистрационных сведений об Участнике в ЕГРЮЛ
2) Непроведение ликвидации в отношении Участника, отсутствие решения/определения суда о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
3) Неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
4) Отсутствие решения ФНС о приостановлении операций по счетам
5) Отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
6) Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и борьбы с коррупцией (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
7) Участник - юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения коррупционного характера
8) Обладание Участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчику передаются права на такие результаты (если предусмотрено предметом Закупочной процедуры )
9) Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие необходимых разрешений, лицензий, членства в СРО и т.д., если предусмотрено предметом Закупочной процедуры )
10) Отсутствие Участника в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

II. Дополнительные требования

1) Наличие за последние 5 (пять) лет до даты подачи заявки опыта технического обслуживания инженерной инфраструктуры ЦОД (не менее 3 проектов).


	5
	Требования к документам Участника

	
	Заполнить, подписать у Руководителя Участника (или иного лица, обладающего соответствующими полномочиями (с приложением доверенности)) и подать Заявку на участие в закупочной процедуре (далее – Заявка) на ЭТП с приложением следующих документов (1 подписанный экземпляр и 1 экземпляр в редактируемом формате):

1) Анкета Участника и Декларация Участника, подтверждающая соответствие Участника обязательным требованиями Закупочной документации (по форме Приложения 2 к Закупочной документации);
2) Предложение Участника (включая подтверждение соответствия Участника дополнительным требованиям по п. 4. Закупочной документации; по форме Приложения 3 к Закупочной документации) с предоставлением подтверждающих документов (копий договоров и актов);
3) Гарантийное письмо Участника (по форме Приложения 4 к Закупочной документации);
4) Документы и сведения, необходимые для проведения проверки Участника на благонадежность (по списку документов в соответствии с Приложением 5 к Закупочной документации)
5) Согласия на обработку персональных данных (от всех лиц, которые упоминаются в Заявке Участника; по форме Приложения 6 к Закупочной документации)


	6
	Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Закупочной процедуре

	
	Стоимость приобретаемой Продукции является единственным критерием выбора Контрагента 

	7
	Основания для отказа в допуске к участию в Закупочной процедуре 

	
	1) несоответствие установленным в Закупочной документации требованиям к Участникам закупочной процедуры, несоответствие предлагаемой Продукции и (или) условий исполнения Договора установленным в Закупочной документации требованиям; 
2) несоответствие требованиям к оформлению (предоставление документов, не соответствующих требуемой форме) или составу Заявки на участие в Закупочной процедуре, в том числе при наличии в такой заявке предложения о внесении изменений в проект Договора, поступившего в составе заявки в любой форме (в том числе в форме протокола разногласий), а также предложения о цене Договора, цене за единицу Продукции, в случае ее установления, равной нулю; 
3) представление в составе Заявки на участие в Закупочной процедуре недостоверных сведений об Участнике закупочной процедуры, о субподрядчиках (соисполнителях, субпоставщиках), лицах, выступающих на стороне Участника закупочной процедуры, или о Продукции, являющейся предметом Договора, заключаемого по результатам Закупочной процедуры; 
4) непредставление обязательных документов и сведений, предусмотренных Закупочной документацией (в том числе непредставления документа или копии документа, подтверждающего выполнение требования об обеспечении заявки на участие в Закупочной процедуре, если требование обеспечения заявок установлено в Закупочной документации);
5) нарушение порядка и срока подачи заявки на участие в Закупочной процедуре;
6) в иных случаях, предусмотренных в Закупочной документации.


	8
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора 

	8.1
	Обеспечение заявки не установлено.

	8.2
	Обеспечение исполнения договора: не установлено.

	9
	Отмена закупочной процедуры

	
	Заказчик вправе отменить закупочную процедуру в любое время в период ее проведения.

	10
	Дополнительные условия

	
	Закупочная процедура не является торгами в соответствии со статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика и Участника процедуры закупки обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ, в том числе, обязательств по обязательному заключению договора по итогам такой закупки.

Все расходы, связанные с участием Участника в проводимой закупочной процедуре, в том числе расходы по подготовке, подаче и презентации Предложения, оплачиваются за счет Участника процедуры. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по возмещению расходов Участников, связанных с подготовкой и подачей Предложений, независимо от характера проведения и результатов рассмотрения Предложений.

Заказчик имеет право по итогам закупочной процедуры проводить дополнительные преддоговорные переговоры (переторжку) с Участниками закупки, соответствующими требованиям Закупочной документации.  Дополнительные преддоговорные переговоры (переторжка) проводится на ЭТП или по электронной почте.

Участник в случае подписания с ним договора по результатам закупочной процедуры обязан самостоятельно и за свой счёт настроить подписание документов посредством ЭДО в соответствии с требованиями Заказчика и соответствующего оператора ЭДО. 

	13
	Приложения 

	
	Приложение 1. Техническое задание

	
	Приложение 2. Соответствие Участника обязательным требованиями (форма)

	
	Приложение 3. Предложение Участника (форма)

	
	Приложение 4. Гарантийное письмо (форма)

	
	Приложение 5. Документы и сведения, необходимые для проведения проверки Участника на благонадежность (список документов)

	
	Приложение 6. Согласие на обработку персональных данных (форма)

	
	Приложение 7. NDA (форма)

	
	Приложение 8. Презентация Холдинг Т1




Приложение 1 Техническое задание






Приложение 2
СООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОТ ДД/ММ/ГГ (Указать дату подписания)
2.1. Анкета участника 				
	№
	Параметр
	Данные

	1
	Номер процедуры
	Указать название ЭТП и номер Закупочной процедуры  на ЭТП

	2
	Предмет закупки
	Указать предмет Закупочной процедуры, номер Лота

	3
	Участник
	Указать краткое наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

	4
	ИНН
	Указать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  

	5
	КПП
	Указать код причины постановки на учет налогоплательщика (при наличии)  

	6
	ОГРН
	Указать основной государственный регистрационный номер Участника

	7
	ЕГРЮЛ/ЕГРИП
	Указать номер в Едином государственном реестре юридических лиц

	8
	ОКВЭД/ОКПД
	Указать код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, к которому относится деятельность Участника

	9
	Дата создания
	Указать официальную дату создания компании Участника

	10
	Активы
	Указать общий объем активов под управлением Участника (по бухгалтерскому балансу)

	11
	Банковские реквизиты
	Указать банковские реквизиты Участника

	12
	Юридический адрес
	Указать юридический адрес Участника

	13
	Фактический адрес
	Указать фактический адрес Участника

	14
	Телефон офиса
	Указать телефон офиса Участника

	15
	Адрес сайта
	Указать адрес официального сайта Участника

	16
	Руководитель
	Указать полное ФИО Руководителя/Генерального директора Участника

	17
	Контакты Руководителя
	Указать телефон и электронную почту Руководителя/Генерального директора Участника

	18
	Главный бухгалтер
	Указать полное ФИО Главного бухгалтера Участника

	19
	Контакты Главного бухгалтера
	Указать телефон и электронную почту Главного бухгалтера Участника

	20
	Ответственный за проект
	Указать полное ФИО ответственного за проект (заключение договорных отношений), телефон и электронную почту

	21
	Контрагенты
	Указать субподрядчиков (название, ИНН), с которыми планирует сотрудничать Участник в рамках реализации проекта (если применимо)

	22
	Аффилированность
	Указать принадлежность к Холдингу или Группе компаний (приложить список аффилированных лиц при наличии)

	23
	Взаимодействие с Т1
	Указать имелись ли ранее или в данный момент договорные отношения между Участником и компаниями Холдинга Т1 или аффилированными ему компаниями

	24
	Продукты Т1
	Указать продукты Т1, которые могут быть интересны Участнику, и контактное лицо (полное ФИО, телефон, электронную почту), к которому можно обратиться для презентации продуктов (Приложение 8.  Презентация Холдинг Т1)



2.2. Соответствие обязательным требованиям к Участнику
	№
	Обязательное требование 
	Соответствие (да/нет)
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	Отсутствие упоминаний о недостоверности регистрационных сведений об Участнике в ЕГРЮЛ
	

	2
	Непроведение ликвидации в отношении Участника, отсутствие решения/определения суда о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
	

	3
	Неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	

	4
	Отсутствие решения ФНС о приостановлении операций по счетам
	

	5
	Отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
	

	6
	Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и борьбы с коррупцией (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
	

	7
	Участник - юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения коррупционного характера
	

	8
	Обладание Участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчику передаются права на такие результаты (если предусмотрено предметом Закупочной процедуры)
	

	9
	Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие необходимых разрешений, лицензий, членства в СРО и т.д., если предусмотрено предметом Закупочной процедуры)
	

	10
	Отсутствие Участника в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
	

	___________________
	____________
	___________________________

	Должность (полностью)
	Подпись
	Ф.И.О. Подписанта (полностью)

	
	Печать Участника
(при наличии)
	




Приложение 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТ ДД.ММ.ГГ (Указать дату подписания) 
Участник Закупочной процедуры: Указать краткое наименование Участника с указанием организационно-правовой формы 
ИНН: Указать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  
Номер процедуры: Указать название ЭТП и номер процедуры на ЭТП
Предмет закупки: Указать предмет отбора и номер лота
1. Предложение о стоимости
	№п/п
	Наименование 
	Количество мес.
	Цена за 1 мес., руб., без учета НДС
	*НДС
	Стоимость, руб., без учета НДС
	*НДС

	1
	Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры ЦОД

	 
	Услуги по техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры ЦОД
	36
	0,00 ₽
	0,00 ₽
	0,00 ₽
	0,00 ₽

	Итого, руб., без учета НДС
	0,00 ₽

	Итого, руб., в т.ч. НДС
	0,00 ₽



2. Соответствие дополнительным требованиям
	№ п\п
	Наименование проекта (предмет договора)
	Реквизиты договора
	Наименование заказчика
	Стоимость проекта (договора)
	Описание проекта, выполненных работ с указанием производителей обслуживаемого оборудования 
	Наличие претензий со стороны Заказчика

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



Для каждого заявленного проекта (договора) необходимо предоставить копии договоров/ заказов/ спецификаций, дополнительных соглашений к рамочному/ не рамочному договору (со всеми приложениями (при наличии) и копии документов о приемке выполненных работ по каждому заявленному проекту (договору). В случае отсутствия таких документов заявленный опыт не будет учитываться.

Допускается исключение/скрытие информации, являющейся конфиденциальной информацией, но необходимо предоставить информацию позволяющую однозначно определить соответствие участника и его опыта требованиям Закупочной процедуры.

Настоящее Предложение Участника действует до «__ » ___________ 20__ года.
(Указанный срок не должен быть менее 90 (девяносто) календарных дней от даты подачи настоящего предложения)
В данные расценки включены все затраты Участника на предоставление работы/услуги в соответствии с полученной документацией, данные работы/услуги будут выполнены в любом случае за наш счет в пределах стоимости, предлагаемой в настоящем Предложении.
Все цены в настоящем Предложении выражены в российских рублях и включают все расходы Участника, налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих затрат, а также все скидки, предлагаемые Участником.


	___________________
	____________
	___________________________

	Должность (полностью)
	Подпись
	Ф.И.О. Подписанта (полностью)

	
	
	

	
 
	Печать Участника
(при наличии)
	



Приложение 4
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО УЧАСТНИКА
	№
	Гарантийное обязательство 
	Соответствие (да/нет)

	1
	Участник в соответствии с п. 1 ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ гарантирует, что до передачи персональных данных:
- получил от всех физических лиц, персональные данные которых передаются, согласия* на обработку персональных данных и их передачу Заказчику и/или аффилированным лицам Заказчика с целью заключения и исполнения договора с контрагентом, а также регулирование правоотношений в связи с заключением, исполнением и расторжением указанного договора (в том числе для организации, осуществления и управления эффективностью процедур закупок продукции (товаров/работ/услуг); •принятие мер должной осмотрительности в отношении потенциальных и действующих контрагентов, включая управление потенциальными рисками и проверку полноты и достоверности сведений);
- уведомил указанных выше физических лиц в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" о том, что их персональные данные будут передаваться и обрабатываться Заказчиком и/или аффилированными лицами Заказчика с указанной выше целью.
*Форма согласия на обработку персональных данных и их передачу Заказчику и/или аффилированным лицам Заказчика установлена Приложением № 6 к Закупочной документации 
	

	2
	Участник подтверждает, что:
- ознакомился с Политикой в области Комплаенс, Кодексом этики и делового поведения, Политикой в области предупреждения и противодействия коррупции, Кодексом поведения поставщиков Группы Т1, размещенных на сайте компании (https://t1.ru/purchases/principle/), и обязуется соблюдать установленные данными документами требования и нормы при осуществлении всех деловых операций в рамках преддоговорных и договорных отношений с Заказчиком. 
- поддерживает надлежащий уровень информированности своих работников в области комплаенс и деловой этики (измеряется проведенными обучениями, тестированием, анкетированием и иными активностями по комплаенс).
- сотрудничество между Участником и Заказчиком не приводит к возникновению конфликта интересов как у работников Участника, так и у работников Заказчика  и обязуется сообщить о возникновении конфликтов интересов, связанных с Заказчиком, как только о таких фактах станет известно, используя один из каналов Горячей линии по комплаенс: +7 (495) 727-09-86; compliance@t1.ru ; Форма для обращения на https://t1.ru/compliance/
	


 

	___________________
	____________
	___________________________

	Должность (полностью)
	Подпись
	Ф.И.О. Подписанта (полностью)

	
	Печать Участника
(при наличии)
	




Приложение 5 
Документы и сведения, необходимые для проведения проверки Участника на благонадежность
Нижеуказанные документы требуются проведения проверки контрагентов на благонадежность в соответствии с правилами холдинга Т1.
Непроведение проверки на благонадежность не позволит в будущем заключать договоры и осуществлять иные хозяйственные операции с компаниями холдинга Т1.
Допускается частичное непредоставление документов по пп. 6,8, но с предоставлением письма, содержащего мотивированный отказ.

	№
	Документ*
	Предоставлено (да/нет/не требуется)

	1
	Документ об избрании руководителя Участника – юридического лица (Решение, либо Протокол) 
	

	2
	Документ, подтверждающий право иностранного работника (руководителя) на временное осуществление трудовой деятельности на территории РФ (разрешение на работу в РФ) (предоставляется в случае, если руководителем Участника является иностранный гражданин) 
	

	3
	[bookmark: _Hlk97805233]Приказ о назначении главного бухгалтера Участника (либо Приказ о том, что руководитель принимает ведение бухгалтерского учета Участника на себя) 
	

	4
	Доверенность (в случае, если от лица Участника выступает доверенное лицо)
	

	5
	Документы, подтверждающие возможность Участника осуществлять виды деятельности, требующие специальных разрешений: 
- лицензии (со всеми приложениями), если деятельность/продукция подлежат обязательному лицензированию; 
-сертификаты, декларации о соответствии, если деятельность/продукция подлежат обязательному сертифицированию;
- выписки из реестра СРО, если для осуществления деятельности необходим обязательный допуск к СРО 
Если в соответствии с действующим законодательством РФ наличие указанных документов по настоящему предмету Закупочной процедуры  не требуется, то в соседней графе просьба указать «не требуется»
	Не требуется

	6
	Действующие договоры аренды с актом приема-передачи нежилого помещения по юридическому адресу (адресу, указанному в Уставе Участника) либо свидетельство о собственности
В случае, если по истечении срока действия договора аренды договор аренды на новый срок не заключался, то необходимо предоставить дополнительное соглашение о продлении договора аренды, либо документ, подтверждающий фактическое пользование помещениями по истечении срока действия договора аренды (например, акт об оказании услуг за последний месяц аренды, гарантийное письмо от арендодателя и пр.)
	

	7
	[bookmark: _Hlk97805366]Письмо за подписью руководителя с печатью (при наличии) Участника, подтверждающее на дату подачи Заявки, следующие факты:
a. непроведение ликвидации (для юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
b. неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном КоАП;
c. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
d. гарантия присутствия руководителя по адресу (месту нахождения) общества, внесенному в ЕГРЮЛ, и наличия необходимых производственных площадей и кадровых ресурсов для исполнения взятых на себя обязательств
e. отсутствие в составе учредителей и/или конечных бенефициаров Общества иностранных лиц, которые имеют гражданство, место регистрации, место преимущественного ведения хозяйственной деятельности или место преимущественного извлечения прибыли от деятельности в государствах, которые входят в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия.
	

	8
	Паспорт руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя) (стр. 2-3 и стр. с отметкой о регистрации по месту жительства) или паспортные данные в печатной форме
	

	9
	Согласие на обработку персональных данных (Приложение №6 к Закупочной документации)
	

	10
	Решение о согласии на совершение крупной сделки (предоставляется, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника конкурентной Закупочной процедуры заключение по результатам такой закупки договора является крупной сделкой, если не является, в столбце «Предоставлено (да/нет)» указывается в явном виде заверение: «Нет, не является крупной сделкой для Участника, решение не требуется»)
	Не требуется



* При необходимости могут быть дополнительно запрошены:
-Финансовая отчётность Участника на последнюю отчетную дату;
-Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов: 
-Справка о материально-технических ресурсах;
-Справка о кадровых ресурсах (штатное расписание);
-Список акционеров Участника (для АО)
-иные документы по требованию Заказчика.

Предоставляются копии документов, заверенные печатью Участника (при наличии) и подписью руководителя (или уполномоченного на это лица по доверенности).

	___________________
	____________
	___________________________

	Должность (полностью)
	Подпись
	Ф.И.О. Подписанта (полностью)

	
	Печать Участника
(при наличии)
	





Приложение 6
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Согласие на обработку персональных данных
Перед заключением договора мы всегда проводим проверку благонадежности контрагента. Так как эта проверка включает в себя проверку данных представителей контрагента, то просим выразить согласие на обработку персональных данных.
Я, 									    дата рождения  			
проживающий(ая) по адресу (месту регистрации)  							        паспорт серия _	 , номер 	     , выдан 		, являюсь действующим/потенциальным контрагентом или представителем/работником контрагента, который заключает/планирует заключить договор с Компаниями Группы Т1 (далее – Субъект персональных данных) и предоставляю согласие на обработку персональных данных указанной ниже Компании Группы Т1, которая будет обрабатывать мои персональные данные как оператор (далее – Компания):

ООО «Т1» (ИНН 7720484492)
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13 офис 221
Компания обрабатывает персональные данные с целью проведения проверки в связи с заключением договора с контрагентом, в том числе для

	· Ведения договорной работы (заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров и соглашений с контрагентами);
· Организации, осуществления и управления эффективностью процедур закупок продукции (товаров/работ/услуг) у контрагентов.
	· Принятия мер должной осмотрительности в отношении потенциальных и действующих контрагентов, включая управление потенциальными рисками[footnoteRef:1] и проверку полноты и достоверности сведений о контрагенте; [1: При заключении договора у компании могут возникать финансовые, коммерческие, юридические, регуляторные, операционные и иные риски] 




Перечень обрабатываемых персональных данных

Компания собирает и обрабатывает следующие данные Субъекта персональных данных 
(далее –«Персональные данные»):

	· Фамилия, имя, отчество (включая прежние); дата и место рождения; пол;
· Сведения об участии в уставном капитале и участии (членстве) в органах управления юридических лиц, осуществлении предпринимательской деятельности и иной коммерческой деятельности.
	· Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); Адрес регистрации, Гражданство 
· Должность, место работы 



Операции с Персональными данными, источники их получения и срок обработки

Компания обрабатывает Персональные данные следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, сопоставление (сравнение, связывание), получение, передача, удаление, уничтожение Персональных данных. Компания обрабатывает Персональные данные смешанным способом обработки (с использованием средств автоматизации и без их использования). 

Компания вправе передавать (в форме предоставления и/или доступа) Персональные данные указанным ниже третьим лицам (путем поручения обработки и без такого поручения) для достижения вышеуказанной цели обработки в минимальном объеме следующим третьими лицами: 
· Аффилированным лицам;
· Компаниям, которые проводят проверку или предоставляют инфраструктуру и информационные системы, используемые для обработки персональных данных, а также осуществляющим их техническую поддержку (см. приложение к согласию). 

Указанные лица вправе перепоручить обработку другим лицам.

Источники получения Персональных данных: 
Компания вправе использовать один, несколько или все следующие источники Персональных данных, необходимые Компании для достижения вышеуказанной цели обработки Персональных данных: 
· сведения и документы, предоставляемые Субъектом персональных данных и (или) его уполномоченным представителем;
· сведения, получаемые от аффилированных лиц Компании;
· сведения, собираемые из общедоступных источников и/или открытых источников информации[footnoteRef:2]; [2:  например, при проведении служебной проверки используются сведения, содержащиеся в открытых справочно-информационных сервисах таких как https://egrul.nalog.ru/; https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act);] 


Срок обработки – 5 лет с момента заключения договора с Компанией и/или предоставления Согласия[footnoteRef:3]. [3:  в случае заключения договора с контрагентом персональные данные могут обрабатываться в течение срока действия договора, а также по истечении 5 лет с момента его расторжения] 


Отзыв согласия производится посредством направления письма в произвольной форме по адресу Компании.

Дата согласия: ____________   Подпись __________________

ФИО__________________________________________________________________

Приложение: перечень третьих лиц, привлекаемых к обработке Персональных данных 


	№
	Описание необходимости привлечения к обработке

	Наименование, ИНН 
и адрес компании

	1
	Участие в проведении проверки 
	ООО «ГК «Иннотех» (123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 63, офис 9; 
ИНН 9703073496)


	2
	Участие в проведении проверки 
	ООО «Т1» (111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13, офис 221; ИНН 7720484492)



	3
	Дата-центр
	ООО «Т1 Клауд» (111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13А, каб. 8; ИНН 7720479358)




2 
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Спецификация  оборудования.xlsx


Спецификация оборудования.xlsx
Приложение 1. Обор-е и мат-е

		Спецификация поставки оборудования и материалов 

		№ п/п		Система		Производитель		Артиул		Наименование		Ед		Кол-во

		1		ОВиК		REFCOOL (Россия)		ЭТЭ-73.3764-K1/24-14525		Внутрирядный прецизионный кондиционер с плавным регулированием холодопроизвоительности компании REFCOOL (Россия) РСС-ВЧ6441ВП Хладаген R410A. В составе:
- Холодильный контур с электронным расширительным клапаном, ресивером, соленоидным вентилем, фильтром- осушителем, запорной арматурой, встроенным маслоотделителем и системой возврата масла в компрессор и защитными устройствами.;
- EC-вентиляторы высокой эффективности с плавным регулированием работы;
- Испаритель с гидрофильным покрытием (голубая ламель) с поддоном из нержавеющей стали;
- Встроенный шкаф управления, алгоритм управления по входщей и выходящей температуре; 
- Встроенное дифференциальное реле сигнализирования засорения фильтра M5;
- Без пароувлажнителя;
- Без датчика влажности;
- Датчик протечки;
- Modbus TCP;
- Регул. Реле контроля фаз и напряжения;
- Транспортировочные колеса и антивибрационные опоры;
- Выносной воздушный конденсатор с AС-вентиляторами, работа от (-60) до +45 (12 шт);
- Низкотемпературный комплект для монтажа в помещении с ресивером, регулирующей арматурой (12 шт);
- Внешний модуль SNMP; 
- Двойной ввод питания;
- Подвод коммуникаций снизу; 
- Подача воздуха в стороны.		компл		12

		2		ОВиК		REFCOOL (Россия)		ЭТЭ-73.3764-К2/24-14525		Двухконтурный шкафной кондиционер с плавным регулированием холодопроизвоительности РСС-ШЧ0602 Хладаген R410A. В составе:
- Холодильный контур с электронным расширительным клапаном, ресивером, соленоидным вентилем, фильтром-осушителем, запорной арматурой, и защитными устройствами.
- EC-вентиляторы высокой эффективности с плавным регулированием работы;
- Испаритель с гидрофильным покрытием (голубая ламель) с поддоном из нержавеющей стали;
- Встроенный шкаф управления, алгоритм управления по входщей и выходящей температуре;
- Встроенное дифференциальное реле сигнализирования засорения фильтра M5;
- Без пароувлажнителя;
- Без датчика влажности;
- Датчик протечки;
- Modbus TCP;
- Внешний модуль SNMP; 
- Регул. Реле контроля фаз и напряжения;
- Встроенный дренажный насос (высота подъема жидкости не менее 4,5м);
- Базовый модуль для версии с вытеснением;
- Выносной воздушный конденсатор с AС-вентиляторами, работа от (-60) до +45 (4 шт);
- Низкотемпературный комплект для монтажа в помещении с ресивером, регулирующей арматурой (4 шт);
- Подключение коммуникаций сверху.		компл		2

		3		ОВиК		Samsung		AR12AQHQDURNER		Сплит-система настенного типа, 12000 БТЕ/ч (3,52кВт в режиме охлаждения, 3,81кВт в режиме обогрева)		компл		1

		4		ОВиК		CAREL		UE018XLC01		Паровой увлажнитель CAREL humiSteam X-plus 18 кг/ч, UE018XLC01		шт		4

		5		ОВиК		CAREL		VSDU0A0003		Вентиляторный парораспределитель, VSDU0A0003, CAREL		шт		4

		6		ОВиК		CAREL		PCOS004850		Плата последовательного интерфейса CAREL, PCOS004850		шт		4

		7		ОВиК		CAREL		DPWC11200		Совмещенный датчик температуры и влажности настенногоо типа, DPWC11200, CAREL		шт		4

		8		ОВиК		CAREL		ROC0605000		Система обратного осмоса CAREL WTS Compact 60 кг/ч, ROC0605000		шт		1

		9		АГПТ		Болид		АЦДР.425533.006		Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус"		шт		1

		10		АГПТ		Болид		С2000-КДЛ-С		С2000-КДЛ-С - Контроллер двухпроводной линии связи		шт		1

		11		АГПТ		Болид		АЦДР.436534.009-10		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 с резервированным источноком питания		шт		2

		12		АГПТ		Болид		АБ1217М		Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (АБ 1217М) срок службы 15 лет (Тип М),		шт		6

		13		АГПТ		Болид		С2000-КДЛ		Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"		шт		3

		14		АГПТ		Болид		С2000-КПБ		Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"		шт		3

		15		АГПТ		Болид		С2000-АР8		Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв (С2000-АР8)		шт		2

		16		АГПТ		Болид		ДИП-34А-03		Извещатель адресный дымовой ИП-34А-03 (ДИП-34А-03)		шт		37

		17		АГПТ		Болид		ДИП-34А-04		Извещатель адресный дымовой ИП-34А-04 (ДИП-34А-04)		шт		11

		18		АГПТ		Болид		БРИЗ		Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм		шт		10

		19		АГПТ		Болид		УДП 513-3АМ		УДП 513-3АМ Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное		шт		4

		20		АГПТ		Болид		С2000-ОСТ исп.03		С2000-ОСТ исп.03 Оповещатель световой адресный с надписью "Газ! Уходи!"		шт		2

		21		АГПТ		Болид		С2000-ОСТ исп.04		С2000-ОСТ исп.04 Оповещатель световой адресный с надписью "Газ! Не входи!"		шт		2

		22		АГПТ		Болид		С2000-ОСТ исп.02		С2000-ОСТ исп.02 Оповещатель световой адресный с надписью "Автоматика отключена"		шт		2

		23		АГПТ		Болид		С2000-ОСТ исп.01		С2000-ОСТ исп.01 Оповещатель световой адресный с надписью "Выход"		шт		2

		24		АГПТ		Болид		Маяк-24-ЗМ		Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"		шт		22

		25		АГПТ		Болид		МАЯК-24-СТ		Оповещатель МАЯК-24-СТ		шт		3

		26		АГПТ		Болид		С2000-СМК исп.07		С2000-СМК исп.07 - Извещатель магнитоконтактный адресный, длина подсоединительных проводов - 1,5 м, возможность установки на металлические конструкции, шт.		шт		3

		27		АГПТ		Болид		С2000-СП2		Блок релейный		шт		23

		28		АГПТ		Болид		C2000-СП4/220		Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП4/220		шт		18

		29		АГПТ		Болид		ПКЕ-222-1 У2		Пост управления кнопочный, тип ПКЕ-222-1 У2		шт		18

		30		АГПТ		Болид		 С2000-АР2 исп.02		Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02, шт.		шт		2

		31		АГПТ		Болид		УК-ВК исп.14		УК-ВК исп.14 - Устройство коммутационное (два канала) 24 В, 20 мА. на переключение. Возможность крепления на DIN рейку, шт.		шт		2

		32		АГПТ		ООО "Пожтехника"		 MnA-NVC1230 (50-180-50)		Модуль газового пожаротушения MnA-NVC1230 (50-180-50) (ГОТВ Novec 1230), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 160 кг)]		шт		2

		33		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.302645.003		Рукав высокого давления РВД DN50 (С маркировкой)		шт		2

		34		АГПТ		ООО "Пожтехника"		ЕА45М		Электромагнитный привод ЕА45М		шт		1

		35		АГПТ		ООО "Пожтехника"				Пневмопуск на 2 модуля NVC		шт		1

		36		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.302134.080-04Л		Коллектор NVC К1-80-4-ОК Левый		шт		1

		37		АГПТ		ООО "Пожтехника"		АТСД.494141.001		Клапан обратный OKNVC-50		шт		4

		38		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.301421-180-04		Стойка модулей 4*180 (Окрашено, Однорядная)		шт		1

		39		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СДУ-М исп.03		Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/15(1) О1/2-В.02-СДУ-М исп.ОЗ		шт		1

		40		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.635161-001-11		Насадок NVC DN50 (2")-360, алюминий, параметры :[Отверстия (Количество = 16 шт; Диаметр = 8,7 мм)]		шт		2

		41		АГПТ		ООО "Пожтехника"				Ниппель под насадок DN50		шт		2

		42		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.635161-001-08		Насадок NVC DN25 (1")-360, алюминий, параметры :[Отверстия (Количество = 16 шт; Диаметр = 8,7 мм)]		шт		2

		43		АГПТ		ООО "Пожтехника"				Ниппель под насадок DN25		шт		2

		44		АГПТ		ООО "Пожтехника"		БП-5,0-410.02.000		Кожух защитный D410 Н300 (Окрашено)		шт		4

		45		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.745422.001-01		Кронштейн баллона 410		шт		4

		46		АГПТ		ООО "Пожтехника"		ГОСТ 21130-75		Зажим ЗБ-С-6х12-1		шт		4

		47		АГПТ		ООО "Пожтехника"		 MnA-NVC1230 (50-180-50)		Модуль газового пожаротушения MnA-NVC1230 (50-180-50) (ГОТВ Novec 1230), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 163 кг)] (резервный запас)		шт		2

		48		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.302645.003		Рукав высокого давления РВД DN50 (С маркировкой) (резервный запас)		шт		2

		49		АГПТ		ООО "Пожтехника"		ЕА45М		Электромагнитный привод ЕА45М (резервный запас)		шт		1

		50		АГПТ		ООО "Пожтехника"				Пневмопуск на 2 модуля NVC (резервный запас)		шт		1

		51		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.753121.002-02		Заглушка ВР испытательная К 1"		шт.		2

		52		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.753121.002-05		Заглушка ВР испытательная К 2"		шт.		2

		53		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.600-300Па-Н		Клапан сброса избыточного давления КСИД-600-300Па-Н		шт		1

		54		АГПТ		ООО "Пожтехника"		AIRO-NN 408x650		Решетка декоративная для КСИД 600/450Д		шт		1

		55		АГПТ		ООО "Пожтехника"		СЕПА.716381.001		Муфта СДУ-ПК G 1/2" в сборе (Исп-07 (универсальная))		шт		1

		56		АГПТ		ООО "Пожтехника"				Заглушка 57х49 АП321		шт		2

		57		АГПТ		ООО "Пожтехника"				Заглушка 32х24 АП321		шт		2

		58		АСДУ		Advantix		GS-1521337		Промышленный сервер Advantix Intellect GS-1521337 в составе каждый:
- Промышленный сервер 2U Industrial ServerEIS-2209D/Purleyplatform/SVE-2905-01 support dual Xeon Cascade Lake processor/16*DDR4 DIMM/8*3.5/2.5"drawable hard disk bay/4*GbE/1*COM/2*VGA/6*USB/7*PCI-E 3.0 expansion/550W redundant power supply - 1 шт.; 
- Процессор CPU Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz/12core/12+16.5Mb/100W/9.6 GT/s LGA3647 - 2 шт.;
- Модуль памяти Kingston <KSM26RS4/16HDI > DDR4 RDIMM 16Gb <PC4-21300> CL19 ECC Registered - 4 шт.;
- SSD жесткий диск Intel 240Gb S4510 серия SSDSC2KB240G801 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"} - 2 шт;
- Контроллер RAID LSI <LSI00417I> (MegaRAID SAS9361-8I (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL) - 1 шт;
- Привод DVD±RW USB slim - 1 шт.;
- Кабель ACD-SFF8643-06M, INT, SFF8643-SFF8643 ( HDmSAS-to- HDmSAS internal cable, w/SideBand), 60cm аналог LSI00403, 2282200-R) (6705047-60) - 2 шт.;
- Кабель питания Gembird 1.8м, VDE(0.75мм), черный, с заземл. пакет [PC-186-VDE/BXP-PC-186-VDE] - 2 шт.;
- Привод DVD±RW USB slim.		шт		2

		59		АСДУ		Kehua		KR3000-RM		Источник бесперебойного питания однофазный двойного преобразования с регулируемым ЗУ 1-8А, программируемыми розетками (выходные розетки Shuko) KR3000-RM		шт		2

		60		АСДУ		Kehua				Батарейный кабинет 2U для KR3000-RM		шт		2

		61		АСДУ		Kehua				Комплект для установки в 19” стойку ИБП серии KR-J PLUS (19” Rack rail kit)		шт		4

		62		АСДУ		Kehua		KC502S		Внутренняя SNMP карта для ИБП серий KR11; MY; KR33; MR33 KC502S		шт		2

		63		АСДУ		Hyperline		PWC-IEC19-SHM-1.8-BK		Шнур питания C19-Schuko проводник.:3x1.5мм2 1.8м 250В 16А PWC-IEC19-SHM-1.8-BK		шт		2

		64		АСДУ		 GIGALINK		GL-OT-SG14LC1-1310-1550-D		Модуль GIGALINK SFP, WDM, 1,25Гбит/c, одно волокно SM,LC, Tx:1310/Rx:1550 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км)		шт		2

		65		СВН		SRV-LEGION		SL1000/2U12RG5		Сервер SL1000/2U12RG5 / CPU-XE-2124x1 / 2*MEM-D4E-16G-2666x1 / SATA3,5-8000GB7.2Kx8 / 93618i-CVx1 / M2PRO960GBx2 / WSDC2022x1 / WARL1Yx1, SL1000/2U12RG5, SRV-LEGION  в составе:
- Intel Xeon E-2124 (4 ядра 3,3GHz(Turbo Boost 4.3GHz), cache 8 MB, DDR4-2666, 71W), SRV-LEGION - 1 шт;
- Жесткий диск 8TB SATA III (6 Гбит/с) 7200 об/мин 3,5" Enterprise series, SRV-LEGION - 8 шт;
- Комплект модулей памяти 2*16GB ECC 2666 DDR4 (32GB), SRV-LEGION - 2 шт;
- Накопитель SSD NVMe M.2 2280 (Read/Write Command Rate (KIOPS) Peak, 4KB 199/20) 960GB 0.6 DWPD, SRV-LEGION - 2 шт;
- LSI 9361-8i (8xSAS 3.0/SATA внутренних каналов, RAID 0,1,10,5,50,6,60,JBOD 1024Mb, PCI-E 3.0 + модуль CacheVault technology), SRV-LEGION - 1 шт;
- ОС Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64bit Russian/English 2Core, SRV-LEGION - 1 шт.		шт		1

		66		СВН		BEWARD		SV3212DZ		IP-видеокамера,  5  Мп,  1/2.8''  КМОП  Sony  Starvis,  0.006 лк  (день)/0.003лк  (ночь),  2xWDR  до  120  дБ,  3  потока H.265/Н.264  HP/MP/BP,  MJPEG,  30к/с,  2592x1944, моторизованный  объектив  2.7-13.5,  автофокус, электромеханический  ИК-фильтр,  ИК-подсветка  (до  50  м), 12В/PoE,  microSDXC  (до  256  ГБ),  IK10,  IP67,  от  -40  до +60°С,  встроенная  видеоаналитика,  SIP SV3212DZ BEWARD		шт		24

		67		ОС		Болид		РИП-24 исп.51		Резервированный источник питания (РИП-24-2/7П1-Р-RS)РИП-24 исп.51		шт		1

		68		ОС		Болид		АБ1207С		Аккумуляторная батерея 12В 7А*ч АБ1207С		шт		2

		69		ОС		Болид		С2000М		Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М		шт		1

		70		ОС		Болид		С2000-К		Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором С2000-К		шт		1

		71		ОС		Болид		С2000-КДЛ		Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ		шт		1

		72		ОС		Болид		С2000-АР1 с ИО 102-20 Б2П		Адресный расширитель с извещателем охранным магнитоконтактным С2000-АР1 с ИО 102-20 Б2П		шт		19

		73		ОС		Болид		С2000-СТ исп.02		Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02		шт		4

		74		ОС		Болид		C2000-ИК исп.03		Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный C2000-ИК исп.03		шт		12

		75		ОС		Болид				Кронштейн для C2000-ИК исп.03		шт		12

		76		СКУД		Perco		CT/L04.2		Универсальный контроллер CT/L04.2		шт		7

		77		СКУД		Perco		PERCo-IR19		Считыватель PERCo-IR19		шт		16

		78		СКУД		МикроКомСервис		Резерв 12/2		Импульсный блок питания 12В, 2А, кратковременно до 2,5А, под АКБ 7Ач, 160х160х70, 0,8кг Резерв 12/2		шт		7

		79		СКУД		Россия				Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг		шт		7

		80		СКУД		GIGALINK				Модуль GIGALINK SFP, WDM, 1,25Гбит/c, одно волокно SM,LC, Tx:1310/Rx:1550 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км)		шт		2

		81		СКУД		Perco		CT/L04.2		Универсальный контроллер CT/L04.2		шт		25

		82		СКУД		Perco		PERCo-AC-02.2		Плата конвертеров		шт		50

		83		СКС		Systeme Electric		UP8886		Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, с мониторингом, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309		шт		100

		84		СКС		Systeme Electric		UPTHS		Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра		шт		50

		85		ЭОМ		Kehua		MR33600-600		Источник бесперебойного питания трехфазный двойного преобразования 600кВА/кВт, с 12-ю силовыми модулями, MR3350-J, MR33600-600, Kehua		шт		2

		86		ЭОМ		Kehua		KC502S		Внутренняя SNMP карта для ИБП серии MR33 KC502S Kehua		шт		2

		87		ЭОМ		Kehua				Кабинет для подключения до 3-х системных кабинетов S3C050-6C-20-MX к ИБП специального назначения, Kehua 		шт		2

		88		ЭОМ		Kehua		S3C050-4C-20-MX		Системный кабинет S3 для установки до 20-ти аккумуляторных модулей 50А/ч S3C050-4C-20-MX, Kehua (АКБ1, АКБ2)		шт		6

		89		ЭОМ		Kehua		S3M050-4C-240-X		Аккумуляторный модуль системы S3, 50Ач, S3M050-4C-240-X, Kehua		шт		110
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Регламенте технического обслуживания комплекса ИИ ЦОД 


 


1. Технические требования 
 


Предметом настоящих требований является организация технического обслуживания 
инженерных систем Центра обработки данных (ЦОД), обеспечивающего бесперебойное 
функционирование установленного в них IT-оборудования (серверы, системы хранения и 
резервного копирования, сетевое и прочее оборудование).  
 
Сроки оказания услуг: 36 месяцев 
 
- Состав основных услуг 
В состав услуг по сервисному обслуживанию входят: 


  техническая поддержка, в которую входит оказание специалистами Исполнителя 
консультационных услуг по телефону: ___________, либо посредством электронной 
почты: _______________ , связанных с работой оборудования в режиме 8×5 с 10-00 до 18-
00 кроме выходных и праздничных дней; 


 плановое техническое обслуживание (ТО) инженерных систем ЦОД в соответствии с 
регламентом. Расходные материалы, необходимые для проведения ремонтно-
восстановительных работ и плановых работ по ТО предоставляются Заказчиком, либо 
приобретаются Исполнителем после согласования коммерческого предложения с 
Заказчиком. Приобретенные Исполнителем материалы оплачиваются Заказчиком 
дополнительно путём выставления счёта. Расходные материалы могут быть либо 
оригинальными (произведёнными, поставляемыми, или одобренными производителем 
оборудования), либо, по согласованию с Заказчиком, стороннего производства, но 
аналогичными оригинальным, с совпадением всех эксплуатационных параметров, 
непосредственно влияющих на функционирование оборудования инженерных систем и 
ИТ-оборудование. 


 инцидентная поддержка, путем вызова специалистов на территорию ЦОД для 
восстановления работоспособности систем осуществляются в режиме 8х5 с 10-00 до 18-
00 кроме выходных и праздничных дней.  


 проведение изменения режимов работы инженерного оборудования, в т.ч. по заявке 
Заказчика (связанных с сезонностью, регламентом по ротации основного и резервного 
оборудования, изменение уставок/настроек АВР, ИБП, изменение настроек параметров 
кондиционеров). 


 мелкие ремонтно-восстановительные работы, такие как: восстановление крепежа, 
локальная подкраска, восстановление тепло- и электрической изоляции, подтяжка 
креплений и контактов, а также устранение неисправностей в работе оборудования, не 
требующие запасных частей и материалов. 


 формирование и согласование с Заказчиком необходимого перечня ЗИП. Допустима 
корректировка состава ЗИП по итогам проводимых ремонтных работ, а также по итогам 
анализа аварий и инцидентов. 


 ведение оперативного журнала учёта проведенных работ и использованных материалов. 
Журнал оформляется в бумажном виде и хранится на объекте Заказчика. Форма журнала 
согласовывается с Заказчиком; 


 ежемесячное предоставление Заказчику технического акта по результатам планового 
технического обслуживания, содержащего перечень выполненных работ, а также 
дополнительные рекомендации по эксплуатации систем, направленные на улучшение 
эксплуатационных качеств систем, уменьшение рисков, связанных с эксплуатацией ЦОД, 
повышение надёжности и стабильности работы отдельных единиц оборудования, систем 
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и комплексов. Технический акт оформляется специалистом Исполнителя на объекте. 
Дополнительно, после проведения работ по техническому обслуживанию ИБП, 
предоставляется технический отчет.  


 Локальная уборка рабочей зоны и протирка оборудования после проведения ремонтно-
восстановительных работ на ИС. 
 


- Состав дополнительных услуг 
Дополнительные услуги выполняются Исполнителем на основание дополнительного   
соглашения к Договору и оплачиваются отдельно. В рамках дополнительного соглашения с 
Заказчиком согласовывается состав, объем, сроки и стоимость работ 
В состав дополнительных услуг могут входить следующие услуги: 


 Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования, 
предполагающих большой объем выполняемых работ и значительные расходы, полную 
разборку оборудования, замену или восстановление всех дефектных составных частей, 
включая базовые и корпусные, регулировка и испытание оборудования, и восстановление 
его внешнего вида, внесение изменений в технические и проектные решения. 


 Корректировка существующей технической эксплуатационной документации, в случае 
необходимости – выпуск недостающей документации; 


 Закупка и доставка необходимых запасных частей и расходных материалов, необходимых 
для проведения ремонтно-восстановительных работ; 


 Проведение аудита инженерных систем Заказчика с выдачей рекомендаций по улучшению 
или оптимизации работы инженерных систем ЦОД (в печатном и электронном видах). 
 


- Время реакции и обработки инцидентов: 
Вызовы специалистов на территорию ЦОД для восстановления работоспособности систем 
осуществляются в режиме 8×5 с 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздничных дней.  


 
Время реакции специалиста Исполнителя в зависимости от классификации 


неисправности: 
Согласованный уровень сервиса 


Классифика-
ция по уровню 
срочности/при


оритета 


Описание сбоя Время реакции 


Время устранения 
неисправности при 


наличии необходимого ЗИП 
на складе Заказчика 


Низкий  


Наличие диагностических 
сообщений оборудования или 
прочей информации о 
необходимости проведения 
работ по профилактике, 
настройке, замене элементов 
и блоков оборудования в 
связи с выработкой их 
ресурса без угрозы 
работоспособности ИТ 
оборудования. 


Время прибытия 
специалиста 
Исполнителя на 
территорию Заказчика в 
рабочее время (с 10:00 до 
18:00). 
Время прибытия и план 
работ дополнительно 
согласовываются 
специалистами Заказчика 
и Исполнителя 


В течение 5 рабочих дней 
после получения заявки 


Средний 


Отказ (поломка) элемента или 
блока инженерного 
оборудования, при 
сохранении его временной 
или частичной 
работоспособности. Заказчик 
может штатно 
эксплуатировать IT-
оборудование, однако 


Время прибытия 
специалиста 
Исполнителя на 
территорию Заказчика не 
позже 2 рабочих дней, 
после получения 
(регистрации) инцидента 


В течение 3 рабочих дней 
после получения заявки 
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Уровень критичности инцидента определяет Заказчик в соответствии с вышеуказанной 


классификацией. 
Исполнитель не несет ответственности за сроки устранения неисправностей в рамках 


выполнения работ по инцидентам, для решения которых требуется отсутствующий на складе 
Заказчика ЗИП, если он заблаговременно подал и обосновал Заказчику спецификацию ЗИП, а 
Заказчик не обеспечил наличие ЗИП на складе. 


Счетчик SLA по заявке останавливается на время: 
 согласования Заказчиком плана работ и наступления даты проведения работ; 
 согласования сторонами дополнительного соглашения на закупку и доставку запасных 


частей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонтно-
восстановительных работ по уже зарегистрированному инциденту (Обращению в S1). 


- Сроки проведения планового технического обслуживания 
Плановое техническое обслуживание проводится Исполнителем в соответствии с графиком 


проведения технического обслуживания. 
 


- Существенные условия: 
После подписания Договора на оказание услуг с Исполнителем, в течение месяца 
Исполнитель: 


 Проводит первичный аудит состояния инженерных систем и делает заключение Заказчику 
о состоянии инженерных систем с рекомендацией для устранения выявленных 
неисправностей или нарушений работы инженерных систем. 


 Проверяет наличие эксплуатационной документации на инженерное оборудование. В 
случае необходимости дает рекомендации по корректировке эксплуатационной 
документации; 


 Составляет перечень необходимого материала для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ЗИП для формирования запаса в целях оперативного устранения 
аварийных ситуаций. 


 Предоставляет службе безопасности Заказчика список специалистов Исполнителя, 
планирующихся к проведению работ для согласования и оформления пропусков на объект 
Заказчика. Для проведения регламентного технического обслуживания инженерных 
систем ЦОД Исполнитель привлекает инженеров, обладающих достаточными знаниями, 
допусками, сертификатами, подтвержденной квалификацией и опытом для проведения 


присутствует деградация 
производительности 
инженерных систем, 
понижение надёжности 
систем (как пример – отказ 
резервной единицы 
оборудования при исправных 
основных), или ограничена их 
функциональность. 


Высокий 


Серьезная проблема 
(отказ/поломка инженерного 
оборудования), не 
позволяющая заказчику 
эксплуатировать IT-
оборудование. В частности: 
не выдерживается 
допустимый температурный 
режим или допустимые 
параметры электроснабжения 
для ИТ-оборудования. 


Время прибытия 
специалиста 
Исполнителя на 
территорию Заказчика в 
течение не более 8 
рабочих часов после 
получения (регистрации) 
инцидента. 


Не более 12 рабочих часов. 
После устранения 
негативного влияния на 
функционирование ИТ-
оборудования, запрос 
переводится в категорию 
«средний». 
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необходимых работ.  
 


  Для взаимодействия с Исполнителем Заказчику предоставляется ответственный сервис-
менеджер и лицо его замещающее.  


Ответственные сотрудники со стороны Исполнителя обладают: 
- необходимыми знаниями и полномочиями для эскалации и делегирования решения 


инцидентов.  
- информацией о текущем состоянии инфраструктуры, проводимых работах, нерешенных 


инцидентах. 
С целью обеспечения качественного оказания Услуг Исполнитель обеспечивает 


оперативное реагирование на запросы Заказчика по телефону, электронной почте, включая 
подтверждение получения запроса от Заказчика, определение предварительного срока решения 
запроса, а также, в случае изменения предварительного срока решения запроса, о новом сроке 
решения с указанием причин изменения срока. 


Исполнитель в ходе оказания Услуг незамедлительно извещает Заказчика при 
обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов 
исполнения обязательств по Договору, либо создающих препятствия по их исполнению в 
установленный срок. 


Исполнитель в срок не позднее чем, за 10 рабочих дней до проведения плановых работ, 
согласовывает с Заказчиком проведение любых действий, при которых может возникнуть 
нештатная работа инженерных систем ЦОД. Последовательность планируемых действий, объем 
работ, возможные последствия и риски Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.  


После окончания выполнения работ (плановые, ремонтно-восстановительные или 
диагностические по заявке Заказчика, вызванные сбоем работы оборудования) Исполнитель в 
3х-дневный срок подписывает и передает Заказчику технический Акт выполненных ремонтных 
или диагностических работ. Акт должен содержать: марку/модель/серийный номер 
оборудования, результаты диагностики и измерений, перечень выполненных работ, использованные 
расходные материалы/запасные части, а также заключение о причинах возникновения 
инцидента и пригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации. 


Персонал, участвующий в работах с ИБП и оборудованием распределения электроэнергии 
на объектах Заказчика, должен иметь удостоверение по электробезопасности (ЭБ) с 
прохождением аттестации на III группу до и выше 1000В (предоставить официальным письмом 
список из не менее 2-х инженеров с указанием группы по ЭБ и дате прохождения аттестации). 


Персонал, участвующий в работах с оборудованием распределения электроэнергии на 
объектах Заказчика, должен иметь необходимые знания по настройке программируемых 
аппаратов автоматического ввода резерва (АВР), а также знания по настройке автоматических 
выключателей (предоставить официальным письмом список из не менее 2-х инженеров с 
указанием курсов по автоматизации от производителей оборудования). 


Сопровождение тренировочных, плановых переключений электроснабжения ИБП 
проводится в даты и время, указанное Заказчиком в заявке. Заказчик направляет заявку 
Исполнителю не позднее чем за 5 рабочих дней до начала времени проведения переключений. 


 


2. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию Источников 
бесперебойного питания (ИБП)  


  
п/п Перечень работ и услуг  Периодичность 


1. 


- Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям 
- Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас. 
- Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП 
проверка электрических соединений блоков и узлов 
проверка состояния плат и прочих компонентов 
проверка конденсаторов по постоянному напряжению 


2 раза в год 
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п/п Перечень работ и услуг  Периодичность 
проверка работы вентиляторов 
- Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП 
- Включение ИБП и перевод нагрузки с механического байпаса на 
работу в нормальном режиме. 
- Просмотр журналов событий и данных оборудования (если 
существуют для данного вида оборудования). 
- Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. 
Обновление при необходимости. 
- Проверка основных режимов работы ИБП: 
Нормальный режим; 


режим работы от батарей; 
работа в режиме – автоматический by-pass; 
работа в режиме – ручной by-pass.  


- Измерение входных и выходных параметров ИБП 
входные напряжения; 
частота входного напряжения; 
входные токи; 
выходные напряжения; 
выходные токи; 
частота выходного напряжения 


- Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, 
выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга 
- Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости) 
- Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при 
необходимости). 
- Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: 
 по напряжению на каждой аккумуляторной батарее (только для 
батарейных массивов, состоящих из отдельных АКБ, расположенных 
на стеллажах) 
 проверка напряжения на батарейном модуле (в случае использования 
модулей быстрой замены) 
 проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного 
контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика 
(проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная 
оставшаяся емкость аккумуляторных батарей) 
- Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного 
напряжения. 
- Контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в 
состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.) При 
необходимости обновление ревизий. 
- Обнуление данных журналов событий и данных (при 
необходимости) 
- Консультация при необходимости дополнительного обслуживания 
или дополнительных мер по защите оборудования 
- Составление Технического отчета 
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п/п Перечень работ и услуг  Периодичность 


2. 


 Диагностика ИБП: 
- проверка работоспособности световой и звуковой индикации на 
панели управления ИБП; 
 - проверка установленных параметров ИБП, анализ журнала событий и 
сообщений в памяти ИБП; 
 - визуальный осмотр состояния плат на отсутствие механических 
повреждений, разрушений и следов перегрева;  
 - визуальный осмотр соединительных проводников и разъемов на 
отсутствие повреждения изоляции, механических повреждений, 
загрязнения контактных разъёмов;  
- проверка контактных соединений; 
- проверка работы охлаждающих вентиляторов; 
- определение неисправных узлов, устройств и элементов ИБП;  
- визуальная проверка состояния аккумуляторных батарей; 
- анализ состояния ИБП и выдача рекомендаций по ИБП. 


По заявке 
Заказчика и/или 


по мере 
необходимости 


Сопровождение тренировочных, плановых переключений 
электроснабжения ИБП   


не более 6 раз в 
год 


                 
                 


3. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию климатического 
оборудования  


  
Наименование 


систем инженерного 
обеспечения 


Перечень работ и услуг  Периодичность 


Прецизионный 
кондиционер 


внутрирядного типа 
Huawei 


 Вентилятор 
Проверка на предмет загрязнений, повреждений, 
коррозии и надежности крепления 


1 раз в квартал 


Проверка состояние подшипников 1 раз в квартал 
Проверка балансировки вентилятора, отсутствие 
вибрации 


1 раз в квартал 


Замеры потребляемого тока и мощности 1 раз в квартал 
Проверка на предмет загрязнений, повреждений 1 раз в квартал 
Чистка рабочих поверхностей 1 раз в квартал 
Воздушный фильтр 
Проверка состояния фильтров, при необходимости 
очистка или замена 


1 раз в квартал 


Система управления 
Проверка работы контроллера (уставка, температура, 
влажность) 


1 раз в квартал 


Проверка правильности и функциональную 
корректность настроек системы управления и условий 
эксплуатации оборудования 


1 раз в квартал 


Проверка работы светодиодов системы управления, 
дисплея и аварийных сигналов 


1 раз в квартал 


Проверка механической надежности всех 
механических соединений 


1 раз в квартал 


Проверка функциональных элементов (контроллеров и 
дисплеев) 


1 раз в квартал 


Проверка электрических/электронных входных 
сигналов (датчики, удаленные контроллеры, параметры 
управления) на соответствие предохранительных цепей 
номиналу и заданным уставкам, а также настройка в 
случае необходимости  


1 раз в квартал 
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Наименование 
систем инженерного 


обеспечения 
Перечень работ и услуг  Периодичность 


Замена воздушного фильтра 1 раз в полгода 
Проверка функций и сигналов управления 1 раз в квартал 
 Контур электропитания 
Проверка работы, технического состояния и протяжка 
контактов, автоматических выключателей, пускателей, 
замыкателей, заземления 


1 раз в квартал 


Замеры потребляемой мощности всех подключенных 
потребителей в рабочем режиме 


1 раз в квартал 


Проверка предохранителей, при необходимости замена 1 раз в квартал 


 Холодильный контур 
Контроль параметров управления системы вентиляции 
с инструментальным контролем температуры, 
влажности, и скорости потока воздуха 


 
1 раз в квартал 


Замер питающего напряжения сети 1 раз в квартал 
Осмотр корпуса агрегатов и воздуховодов, проверка их 
крепления, осмотр компонентов на наличие явных 
признаков негерметичности 


 
1 раз в квартал 


Замена фильтра системы очистки воды 1 раз в квартал 


Контроль работы приводов воздушных клапанов, 
контроль настройки конечных положений, 
инструментальный контроль соответствия положения 
управляющему сигналу 


 
1 раз в квартал 


 Датчик протечки 
Проверка срабатывания и вывод аварийного сигнала 1 раз в квартал 
 Дренажная система 
Промывка дренажной системы при необходимости 1 раз в год 
Адиабатические воздухоувлажнители 
Разборка увлажнительных и каплеотделительных 
коробок, чистка рамы увлажнительных коробок при 
необходимости 


1 раз в год 


Проверка водяного поддона на загрязнения, чистка при 
необходимости 


1 раз в год 


Проверка винтовых креплений увлажнителя на 
прочность, затяжка ослабленных креплений. 
Прочистка каркаса увлажнителя при необходимости 


1 раз в год 


Проверка наличия в отрезке канала после увлажнителя 
воды. При наличии воды скорректировать скорость 
потока воздуха в увлажнительных коробках. 
Прочистка канала при необходимости 


1 раз в год 


Проверка соединения и составляющих 
гидравлического блока на герметичность и правильное 
крепление. 


1 раз в год 


Проверка водяных шлангов на трещины и правильное 
крепление. Проверка трубопровода подачи воды на 
герметичность. Демонтаж фильтра воды (при наличии), 
очистка при необходимости 


1 раз в год 


Демонтаж кожуха и проверка отверстия в водяной 
распределительной трубе на минеральные отложения. 
Разборка водяной распределительной трубы, удаление 
минеральных отложений при необходимости 


1 раз в год 
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Наименование 
систем инженерного 


обеспечения 
Перечень работ и услуг  Периодичность 


Проверка кабелей и составляющих на предмет 
правильного закрепления, правильной работы и 
повреждений. 


1 раз в год 


Вытяжная 
установка 


Контроль рабочих положений выключателей и 
переключателей и исправности световой индикации на 
щитах управления и сигнализации. 


1 раз в квартал 


Проверка соответствия рабочих параметров проектным 
данным. 


1 раз в квартал 


Протяжка всех электрических соединений. 1 раз в год 


Приточная 
установка 


Контроль рабочих положений выключателей и 
переключателей и исправности световой индикации на 
щитах управления и сигнализации. 


1 раз в квартал 


Визуальный контроль состояния оребрения 
теплообменников (воздухонагревателей и 
воздухоохладителей), их чистка. 


1 раз в квартал 


Воздух на выходе\ Проверка креплений датчиков. 1 раз в квартал 
Проверка, очистка (замена) воздушных фильтров, 
чистка вентиляционных жалюзийных решеток (при 
необходимости) 


1 раз в квартал 


Контроль работоспособности ЗРА закрытие\открытие). 1 раз в квартал 
Проверка капилляра системы защиты от заморозки. 1 раз в квартал 
Проверка соответствия рабочих параметров проектным 
данным. 


1 раз в квартал 


Проверка теплового режима. 1 раз в квартал 
Протяжка всех электрических соединений. 1 раз в год 


Чистка щита управления. 1 раз в квартал 


 
 
4. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем газового 


пожаротушения 
 


п/п Перечень работ Периодичность  


1 
Внешний осмотр составных элементов установки на 
наличие механических повреждений, грязи, следов 
коррозии, прочности крепления 


1 раз в месяц 


2 
Профилактические работы по устранению грязи, 
коррозии, восстановлению прочности крепления и 
лакокрасочного покрытия 


1 раз в месяц 


3 Контроль сохранности пломб 1 раз в месяц 
4 Контроль массы ГОТВ 1 раз в месяц 


5 
Контроль наличия основного и резервного 
электропитания технических средств автоматики 


1 раз в месяц 


6 
Проверка основного и резервного источников питания, 
включая режимы автоматического переключения с 
сетевого питания на резервное и обратно 


1 раз в месяц 


7 
Контроль технических средств автоматики в дежурном 
режиме и режиме диагностики 


1 раз в месяц 


8 
Профилактическое обслуживание и проверка 
работоспособности пожарных извещателей 


1 раз в квартал 


9 Контроль состояния манометров 1 раз в год 
10 Измерение сопротивления защитного и рабочего 1 раз в год 
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п/п Перечень работ Периодичность  
заземления 


11 
Индивидуальные испытания автоматики АУП в 
автоматическом и ручном (дистанционном) режимах 


1 раз в год 


12 


Проверка отсутствия отклонений от проектной 
(исполнительной) документации в части типа пожарной 
нагрузки, площади, объема и герметичности защищаемых 
помещений, правил прокладки кабелей 


1 раз в год 


13 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года 
14 Комплексные испытания АУП 1 раз в 5 лет 


15 
Взвешивание модулей для контроля массы 
ГОТВ 


в соответствии с ТД на 
модуль, но не реже 1 раз в 5 


лет (услуги оформляются ДС к 
договору и оплачиваются 


отдельно) 


16 
Обновление программной версии (прошивки)  
С2000-АСПТ 


В соответствии с релизом 
новых версий 


17 
Техническое освидетельствование составных 
частей установки, работающих под давлением 


В соответствии с ТД, 
согласованной в 


Ростехнадзоре, Инструкцией 
по эксплуатации АУП или ПБ-


03-576-03 


18 Замена элементов АУП, выработавших ресурс 
В соответствии 


с Паспортом АУП 
 
 
5. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию системы 


видеонаблюдения (СОТ) 
 


п/п Перечень работ Периодичность  


1 
Внешний осмотр, проверка монтажных креплений камеры, 
устранение механических повреждений корпуса, проверка 
исправности узлов управления 


1 раз в год 


2 Чистка корпуса и объектива видеокамеры от грязи, пыли, 
влаги 1 раз в год 


3 Проверка соединительных шнуров, разъемов, клеммных 
колодок, блока розеток, автоматов питания 1 раз в год 


4 
Проверка правильности установки углов обзора, настроек 
видеокамеры, контроль площади охраняемой зоны 1 раз в год 


5 
Проверка работоспособности источника питания во всех 
режимах, чистка вентиляторов охлаждения 1 раз в год 


6 Резервное копирование данных; 1 раз в год 


7 
Диагностика жестких дисков архива, проверка записи 
архивируемых данных 1 раз в год 


8 Проверка основных настроек и конфигурирование ПО; 1 раз в год 
9 Обновление ПО При необходимости 


 
 
6. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию СКУД 


 
п/п Перечень работ Периодичность  
1 Диагностика программного обеспечения оборудования 1 раз в квартал 


2 
Инструктаж персонала Заказчика относительно работы 
оборудования 1 раз в квартал 
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п/п Перечень работ Периодичность  


3 
Оценка правильности настроек системы и внесение поправок 
при необходимости 1 раз в квартал 


4 


Внешний осмотр составных частей системы (контроллеров, 
приемно-контрольных приборов, электромагнитных и 
электромеханических замков и защелок, считывателей 
электромагнитных карт и ключей ТМ, кнопки «Выход» и т. д.) 
на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности 
креплений, наличие пломб и т. п. 


1 раз в квартал 


5 
Контроль рабочего положения выключателей и 
переключателей, световой индикации и т. д. 1 раз в квартал 


6 
Контроль основного и резервного источников питания и 
автоматического переключения питания с рабочего ввода на 
резервный и обратно 


1 раз в квартал 


7 
Проверка работоспособности программного обеспечения, 
составных частей системы 1 раз в квартал 


8 
Профилактические работы с целью поддержания системы 
контроля и управления доступом в работоспособном состоянии 1 раз в квартал 


9 
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, 
дистанционном) и автоматическом режимах 1 раз в квартал 


10 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления 1 раз в год 


11 
Программирование и перепрограммирование контроллеров, 
приемно-контрольных приборов, электромагнитных ключей, 
ключей ТМ и т.д. 


1 раз в квартал 


12 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года 


 
 


7. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем заземления и 
молниезащиты 


 
п/п Перечень работ Периодичность  


1 
Визуальный осмотр видимых элементов заземляющего 
устройства 1 раз в год 


2 Проверка связи между заземлением и молниеприемником 1 раз в год 
3 Проверка изоляции 1 раз в год 


4 
Визуальный осмотр целостности элементов системы 
(токоотводов, молниеприемника, мест контакта между ними), 
отсутствия на них коррозии 


1 раз в год 


5 
Испытание механической прочности и целостности сварных 
соединений системы грозозащиты (все соединения 
простукиваются молотком) 


1 раз в год 


6 


Определение сопротивления заземлителя каждого отдельно 
стоящего молниеотвода. При последующих проверках величина 
сопротивления не должна превышать уровень, определенный при 
приемо-сдаточных испытаниях, больше, чем в 5 раз. 


1 раз в год 


 
 
8. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию системы мониторинга 


(Huawei IManager NetEco) 
 


п/п Перечень работ Периодичность  


1 
Проверка работоспособности систем, включая тест 
производительности операционной системы, тест ECC800 
системы, тест аппаратного обеспечения 


1 раз в квартал 
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п/п Перечень работ Периодичность  


2 
Установка обновлений при выявлении возможных сбоев 
операционной системы и ECC800 системы 1 раз в квартал 


3 


Проверка работоспособности контроллеров и выборочная 
проверка работоспособнсоти датчиков системы с имитацией 
воздействия измеряемого фактора окружающей среды (как 
пример – нагрев датчика температуры с контролем отображения 
в интерфейсе системы) 


1 раз в квартал 


4 Корректировка настроек измерительных каналов 1 раз в квартал 
 
 


9. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию электроосвещения 
 


п/п Перечень работ Периодичность  


1 
Контроль состояния корпуса, крепления, 
внешних соединений и заземления указателей 
и светильников 


Полугодовое 


2 Очистка корпуса светильника  Полугодовое 
3 Проверка надежности крепления Полугодовое 
4 Протяжка контактных соединений Полугодовое 


 
 
10. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию электрощитового 


оборудования 
 


п/п Перечень работ Периодичность  
1 Визуальный осмотр электрооборудования. 1 раз в квартал 
2 Проверка работы сигнальных устройств. 1 раз в квартал 


3 
Проверка теплового режима коммутационных аппаратов, 
контактных соединений, кабелей и проводов. 1 раз в квартал 


4 
Проверка состояния изоляции (запыленность, наличие трещин, 
разрядов и.т.п.). 1 раз в квартал 


5 Снятие показаний приборов учета с записью в журнале 1 раз в квартал 
6 Чистки кабельных каналов от пыли и грязи. 1 раз в полгода 


7 
Протяжка контактных соединений на клемных колодках и 
распределительных коробках. 1 раз в полгода 


8 
Проведение испытаний и предоставление технического отчета 
по проверке сопротивления изоляции проводов, кабелей и 
обмоток электрических машин. 


1 раз в 3 года 


9 


Проведение испытаний и предоставление технического отчета 
по проверке согласования параметров цепи «фаза нуль» с 
характеристиками аппаратов защиты и непрерывности 
защитных проводников. 


1 раз в 3 года 


10 
Проведение испытаний и предоставление технического отчета 
по проверке автоматических выключателей напряжением до 
1000В. 


1 раз в 3 года 


11 Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям. 1 раз в квартал 


12 
Контроль работоспособности устройства автоматического 
включения резерва питания (АВР). 1 раз в полгода 


13 


Корректировка уставок АВР по просьбе Заказчика с помощью 
ПО Zelio Soft (при условии предоставления актуального 
программного проекта контроллера, либо пароля для 
скачивания данных из контроллера) 


По 
необходимости 


14 Считывание журнала событий с помощью ПО Zelio Soft (при 1 раз в полгода 
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п/п Перечень работ Периодичность  
условии предоставления актуального программного проекта 
контроллера, либо пароля для скачивания данных из 
контроллера)  


15 Поверка срабатывания УЗО. 1 раз в полгода 


16 
Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов 
и кабелей электрическим схемам. 1 раз в полгода 


17 Проверка работы сигнальных устройств. 1 раз в полгода 
18 Проверка наличия однолинейной схемы. 1 раз в полгода 


 


 


11. График проведения технического обслуживания 
 
 


№ 
п /п 


Наименование оборудования 


Месяц проведения работ в период действия 
Договора 


I квартал II квартал III квартал IV квартал 


ян
ва


рь
 


ф
ев


ра
ль


 


м
ар


т 


ап
ре


ль
 


м
ай


 


ию
нь


 


ию
ль


 


ав
гу


ст
 


се
нт


яб
рь


 


ок
тя


бр
ь 


но
яб


рь
 


де
ка


бр
ь 


1 ИБП     *      *  


2 ЭЩ оборудование  *   *   *   *  


3 Кондиционеры прецизионные   *   *   *   * 


4 Вентиляция, ОЗК   *   *   *   * 


5 АУПТ * * * * * * * * * * * * 


6 СОТ          *   


7 СКУД  *   *   *   *  


8 Мониторинг  *   *   *   *  


9 Система освещения     *      *  


10 Заземление и молниезащита           *  
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