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 «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ЖСМ»

    __________________  С.Н. Щукин                                                                                    

                                                                                     «___» _________________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На выполнение работ по ремонту электродвигателя с фазным ротором, щековой дробилки, (Отделения дробления) «Горного цеха» АО «ЖСМ».
	№ п/п
	Перечень основных данных и 
требований
	Основные данные и требования

	1
	Предмет договора
	Выполнение работ по ремонту электродвигателя (Отделения дробления) «Горного цеха» АО «ЖСМ».

	2
	Наименование, 
основные 
характеристики и объемы выполняемых работ
	Идентификационные параметры оборудования (тип, марка) подлежащих ремонту:

2.1. Электродвигатель 5АНК355МВ8У3 (фазный ротор)   160кВт 734 об/мин – 1 ед.;


	3
	Порядок 
формирования цены 
	Цена договора по ремонту электродвигателя, указанного в п.2 настоящего Технического задания, определяется по результатам тендера с единичной расценкой по каждой позиции. Единичные расценки являются фиксированными на вес срок действия договора. 

	4
	Вид (описание) 
выполняемых работ (услуг)
	Ремонт электродвигателя 5АНК355МВ8У3 160кВт 734 об/мин включающая в себя:

4.1. Дефектация электродвигателя на площадке Подрядчика с составлением дефектной ведомости.
Работы по ремонту статора:
· Демонтаж старой обмотки;
· Изготовление комплекта обмотки статора с изоляцией Монолит;
· Испытание железа статора на потери и нагрев;
· Переизолировка бандажей;
· Проверка активного железа с приложением протокола испытаний. Если при возбуждении 4% от номинальных токов утечки превышают 100 мА, необходимо произвести замену железа;
· Испытание железа статора на потери и нагрев после ремонта с составлением акта испытаний; 
· Укладка новой обмотки в статор;
· Полная замена пазовых клиньев;
· Покрытие электроизоляционным лаком и запечка статора;
· Замена выводов;
Работы по ремонту ротора:

· Шлифовка или замена контактных колец;
· Ремонт щеточного механизма с заменой дефектных деталей;
· Балансировка ротора с предоставлением протокола;

4.2. После изготовления производится полный комплекс испытаний с предоставлением протокола (активное сопротивление секции, коэффициент диэлектрической абсорбции, индекс поляризации, межвитковая изоляция, электрическая прочность корпусной изоляции, сопротивление корпусной изоляции, проверка уровня напряжения погасания короны, измерение tqδ катушек). 
4.3. Работы должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих класс нагревостойкости не ниже «F» (с приложением сертификатов на материалы).
4.4. Произвести замену подшипников на новые. 
4.5. Заменить уплотнительную маслостойкую резину на боковых крышках подшипниковых узлов.

4.6. Покраска электродвигателя.

4.7. Провести испытание электродвигателя в сборе, согласно РД 34.45-51.300-97, с оформлением протокола испытаний

	5
	Требования 
безопасности, 
функциональным
 характеристикам
 товара, работы
	Работы выполняются Подрядчиком на своей производственной площадке, своими силами, собственными материалами и оборудованием, с использованием собственных механизмов и автотранспорта. Материалы должны быть новыми и иметь все необходимые документы (паспорта, сертификаты т.д.). 

	6
	Требования доставки оборудования
	Доставка двигателей с территории Заказчика до производственной базы Подрядчика и возврат оборудования на территорию Заказчика, осуществляется силами и транспортом Подрядчика, включая погрузочные, разгрузочные работы.
Всю ответственность (в том числе административную) за соблюдение правил перевозки тяжеловесного, крупногабаритного груза по дорогам и территории РФ несет Подрядчик.

	7
	Требования к 
исполнителю работ

(оказываемых услуг).


	7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ. 

7.2 Гарантийный период на качество выполненных работ, начинается с момента пуска электродвигателя в эксплуатацию Заказчиком, должен составлять не менее 12 месяцев.

7.3 Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению исполнителем без дополнительной оплаты.

7.4 Все работы проводятся Подрядчиком на своей территории.

7.5 Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ, что должно подтверждаться соответствующими документами.

7.6 Доставка электродвигателей в ремонт и из ремонта осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. 

7.7 Обеспечение сохранности имущества Заказчика от выхода из строя и порчи, при транспортировке и производстве работ.

7.8 Исполнитель должен иметь необходимое количество собственных работников, соответствующей квалификации, прошедших обучение и аттестацию для выполнения всего объема работ. Привлечение третьих лиц не допускается.

7.9 Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику ведомость объемов работ и калькуляцию затрат. Общая сумма согласованных калькуляций не должна превышать стоимость работ по Договору.

7.10 Все материалы и оборудование необходимые для выполнения работ            приобретаются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. Материалы и устанавливаемое оборудование должно быть новым и иметь все необходимые документы (паспорта, сертификаты).

7.11 После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику ремонтную карту с ведомостью объемов работ, протоколы выпускных испытаний (в электронном виде и на бумажном носителе).

	8
	Объем и сроки
 предоставления 
гарантий качества на выполняемые работы (услуги).
	8.1 Подрядчик предоставляет гарантию на все виды выполненных работ - 12 месяцев начинается с момента пуска электродвигателя в эксплуатацию, на материалы согласно срокам, указанных в паспортах. 

8.2 Все выявленные дефекты в ходе эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет за свой счет в дополнительно оговоренные сторонами сроки.

	9
	Сроки, условия, 
порядок (работ, услуг).
	9.1. Срок выполнения работ составляет не более 30 рабочих дней с учетом даты вывоза оборудования на производственную базу Подрядчика до возврата на территорию Заказчика.

9.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 календарных дней после подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и оформления счет-фактуры.

	10
	Контроль за 
выполняемыми 
работами (услугами).
	Заказчик на любом этапе контролирует ход выполнения работ, проверяет качество работ.

	11
	Порядок 
сдачи-приемки работ (услуг).
	11.1. Работы сдаются Заказчику по акту выполненных работ. 

11.2. По результатам выполненных работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику ремонтную карту с ведомостью объемов работ, протоколы выпускных испытаний на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

	12
	Контроль 
выполнения договора, ответственное лицо
	Главный энергетик АО «ЖСМ» Коробков Олег Александрович 

тел.: +7 /84862/ 2-05-09 доб. 65203

моб: +7 (937) 667-01-77

e-mail: korobkov@cemros.ru

	13
	Требования к выполнению рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)
	Соблюдения рекомендаций органов местной власти и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, регулярное измерение температуры и т.д.


Главный энергетик





О.А. Коробков
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